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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêàÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà    
    

1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ    
    
В настоящей работе рассмотрены схемы релейной защиты и автоматики рабочих и аварийных вводов КТП-

10(6)/0,4 кВ на базе устройств БМРЗ-0,4. 
Данная работа предназначена для организаций, выполняющих проектную и рабочую документацию с 

использованием оборудования производства ООО "НТЦ "Механотроника". 
 
1.1 Ïðèíöèïû âûïîëíåíèÿ ñõåì 1.1 Ïðèíöèïû âûïîëíåíèÿ ñõåì 1.1 Ïðèíöèïû âûïîëíåíèÿ ñõåì 1.1 Ïðèíöèïû âûïîëíåíèÿ ñõåì     
    
1.1.1 Общие положения  

 
1.1.1.1 Схемы выполнены для следующих исходных условий:  
- КТП-10(6)/0,4 кВ выполнено по схеме с двумя рабочими (от трансформаторов 10/0,4 кВ) и двумя 

аварийными источниками (от автоматизированных электростанций) см. стр. 6;    
- оперативный ток на подстанции  постоянный, напряжением 220В, (также рассматривается вариант с 

переменным током). 
    
1.1.2 Защиты и автоматика рабочих вводов 0,4 кВ 

 
1.1.2.1 Защиты выполнены на базе блока БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21, принципы и особенности работы которого 

описаны в Руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.070-23.01 РЭ. 
1.1.2.1.1 Максимальная токовая защита выполнена двухступенчатой:  

• 1-я ступень с независимой выдержкой времени. Действует на отключение СВ, ВВ и Тр; 
• 2-я ступень с независимой и обратнозависимой выдержкой времени. Действует на отключение 

ВВ и сигнализацию. 
1.1.2.1.2. Блокировка МТЗ (БМТЗ) при пусках и самозапусках электродвигателей обеспечивает блокировку 

чувствительного пускового органа 1-ой ступени МТЗ;  
1.1.2.1.3. Дальнее резервирование (ДР): 

• действует  при отказе защит или выключателей отходящих от шин линий (ОЛ); 
• выявляет короткие замыкания (КЗ). 

1.1.2.1.4 Автоматика АВР СВ обеспечивает двустороннее автоматическое включение резервного питания 
секции при исчезновении напряжения на одном из рабочих вводов. Функция АВР СВ выполняется совместными 
действиями двух блоков, установленных на вводах секций, а также блоком БМПА-0,4, обеспечивающим управление 
СВ при снижении напряжения ввода ниже значения UВ=56 В; 

1.1.2.1.5. Функция автоматического восстановления схемы нормального режима после АВР СВ (ВНР СВ) 
выполняется блоком совместно с БМПА-0,4 при превышении напряжения на рабочем вводе значения UВ=176 В. 
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1.1.3 Защиты и автоматика аварийных вводов 0,4 кВ 
 

1.1.3.1 Защиты выполнены на базе блока БМРЗ-0,4АВ-00-01-20, принципы и особенности работы которого 
описаны в Руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.070-22.01 РЭ. 

1.1.3.1.1 Максимальная токовая защита выполнена двухступенчатой:  
• 1-я ступень с независимой выдержкой времени. Действует на отключение СВ, АВ; 
• 2-я ступень с независимой и обратнозависимой выдержкой времени. Действует на отключение 

АВ и/или сигнализацию. 
1.1.3.1.2. Блокировка МТЗ (БМТЗ) при пусках и самозапусках электродвигателей обеспечивает блокировку 

чувствительного пускового органа 1-ой ступени МТЗ; 
1.1.3.1.3. Дальнее резервирование (ДР): 

• действует при отказе защит или выключателей отходящих от шин линий (ОЛ); 
• выявляет короткие замыкания (КЗ). 

1.1.3.1.4 Автоматика АВР АВ обеспечивает запуск АС при снижении на обоих рабочих вводах напряжения 
ниже UВ=56 В; Функция АВР АВ выполняется совместными действиями двух блоков, установленных на аварийных 
вводах секций, а также блоком БМПА-0,4, обеспечивающим управление СВ: 

• отключение при работе двух АС; 
• включение при работе одной АС; 

1.1.3.1.5. Функция автоматического восстановления схемы нормального режима после АВР АВ (ВНР АВ) 
выполняется блоком совместно с БМПА-0,4 при превышении напряжения на рабочем вводе значения UВ=176 В. 

    
1.1.4 Автоматика и управление секционным выключателем 0,4 кВ 

    
1.1.4.1 Автоматика и управление СВ выполнены на базе блока БМПА-0,4-04, принципы и особенности работы 

которого описаны в Руководстве по эксплуатации ДИВГ.421235.003 РЭ. 
 

    
1.1.5 Управление выключателем и диагностика БМРЗ-0,4 
    
1.1.6.1 Управление секционным выключателям и выключателями вводов осуществляется с панели управления. 

Предусмотрен также режим дистанционного управления через АСУ. Передача команд управления осуществляется 
через контроллер АСУ и дискретные или цифровые входы блоков БМРЗ-0,4. 

Кроме того, в блоках БМРЗ предусмотрен ремонтный режим управления выключателем с помощью кнопок на 
лицевой панели блока. При этом управление выключателем из других мест блокируется. Более подробная 
информация по алгоритмам управления выключателем приведена в руководствах по эксплуатации на блоки серии 
БМРЗ-0,4. 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.131 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП  ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП  ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, KL3 R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  19.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ3.1 

Разраб. Микин  19.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  19.11.13 О   1 3 
Н. бюро Якорхин  19.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  19.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 2 2          

  SF12 ACTI 9 IC60N 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9A26924 3 3          

 SF3 ACTI 9 IC60N 3П 63/С A9F79363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1         – по заказу 

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А2 Рабочий ввод №2            

 AK2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

 А3 Секционный ввод            

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ3.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 А4,   А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 2 2          

 QF4, QF5 Выключатель ВА-СЭЩ LBA 2 2          

 KL42, KL52 РЭП36-21УХЛ4 6/2, 220В, 50Гц ПП ТУ3425-075-00216823-2001 2 2          

 XT1, XT5 Блоки зажимов 4 4          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL1 Индикатор NEF 30-WPcz 220V DC  1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA1 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

 XT0, XT4 Блоки зажимов  2          

              

 Т1 Трансформатор силовой 1 1          

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ3.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП  ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП  ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, KL3 R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ3.2 

Разраб. Микин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13    1 3 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

  SF12 ACTI 9 IC60H 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 3 3         SF11.1, SF11.2, SF11.1 
SF16.1 

 SF3 ACTI 9 IC60H 3П 63/С A9F79363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         – по заказу 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А2 Рабочий ввод №2            

 AK2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

 А3 Секционный ввод            

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

   

     Лист  
1 Зам 0403-7133  25.05.11  

 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

6ГК.389.475ПЭ3.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 А4,   А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 2 2          

 QF4, QF5 Выключатель ВА-СЭЩ LBA 2 2          

 KL42, KL52 РЭП36-21УХЛ4 6/2, 220В, 50Гц ПП ТУ3425-075-00216823-2001 2 2          

 XT1, XT5 Блоки зажимов 4 4          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL1 Индикатор NEF 30-WPcz 220V DC  1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA1 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

 XT0, XT4 Блоки зажимов  2          

              

 Т1 Трансформатор силовой 1 1          

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ3.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.131 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, 
KL3 R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  19.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.1 

Разраб. Микин  19.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  19.11.13 О   1 4 
Н. бюро Якорхин  19.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  19.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 2 2          

  SF12 ACTI 9 IC60N 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9A26924 3 3          

 SF3 ACTI 9 IC60N 3П 63/С A9F79363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель автоматический  ВА-СЭЩ-В 1 1         – по заказу 

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  WGO 1 370592 6 6         зажимы 1-6 

  NPP-WGO 1-2 450109 1 1         крышка 

  TKO 6/2 476282 1 1         мостик винтовой 

  IZUK 6/2 476302 2 2         1-2 

  IZUK 6/4 476304 2 2         3-6 

  DG 10/8 505420 (1-10) 1 1         маркировка 

  YBK 2.5 C 326109 43 43         зажимы 7-30, 32-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         крышка 

  UK 4/2 №476232 2 2         перемычки 

  YBK 2.5 A 353209 1 1         зажим 31 

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ1, РЕ2 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         Крышка  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  YBK 2.5-2 F 316109 6 6         зажимы 51-62 

  NPP YBK 2.5-2 F 446299 1 1         Крышка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (51-60) 2 2         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ3 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 10 10         зажимы 1-10 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 2 2          

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.1 4 
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1. Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ñì. 6ÃÊ.389.475Ý.1

2. Ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, îáîçíà÷åííûå      è     , ûïîëíèòü ïðîâîäîì ÏÂ1 1,25 ìì

îñòàëüíûå - ïðîâîäîì ÏÂ 1,10 ìì, ñîåäèíåíèå ñ ïîäâèæíûìè ÷àñòÿìè âûïîëíèòü ïðîâîäîì ÏÂ3

3. Çàçåìëÿþùèé ïðîâîäíèê âûïîëíèòü èç ïðîâîäà ÏÂ 1,25 ìì ñ èçîëÿöèåé æåëòî çåëåíîãî öâåòà .

4. Óñòàíîâêó è ïîäêëþ÷åíèå ðàçúåìîâ è ïðîâîäîâ äëÿ áëîêà ÁÌÐÇ (ðàç.20) ïðîèçâåñòè âíå

çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ñàìîãî áëîêà.

5. Â ñêîáêàõ â ñîñòàâå àäðåñà óêàçàíû îòëè÷èÿ øêàôà, óñòàíîâëåííîãî â ñåêöèè ¹2 îò

óñòàíîâëåííîãî â ñåêöèè ¹1

6.Óêàçàíî óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå êîíòàêòîâ ñ÷åò÷èêà. Ñîîòâåòñâèå êîíòàêòîâ

òèïó, ïðèìåíÿåìîãî ñ÷åò÷èêà ñì. ñõåìó 6ÃÊ.389.486Ý0

7. Íîìåðà êîíòàêòîâ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîåäèíèòåëÿ óêàçàíû; â ÷èñëå îò âûêëþ÷àòåëÿ

ÂÀ-ÑÝÙ Â

8.Â êà÷åñòâå ïðèìåðà íà ñõåìå ïîêàçàíî ñîåäèíåíèå ñ ÁÊÒ Ò-154. Ñîåäèíåèÿñ äðóãèìè òèïàìè ÁÊÒ

îñóùåñòâèòü ñîãëàñíî ñ èíñòðóêöèåé çàâîäà èçãîòîâèòåëÿ.

9. Äëÿ ïðèáîðà ¹80 èçãîòîâèòü æãóò äëèííîé 3ì, çàêðåïèòü â ðåëåéíîì îòñåêå, ïðîèçâåñòè

ìîíòàæ ïî  ìåñòó ýêñïëóàòàöèè óñòàíîâêè.
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, 
KL3 R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.2 

Разраб. Микин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13    1 4 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.475ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

  SF12 ACTI 9 IC60H 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17  ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 3 3         SF11.1, SF11.2, SF11.1 
SF16.1 

 SF3 ACTI 9 IC60H 3П 63/С A9F79363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         – по заказу 

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  WGO 1 370592 6 6         зажимы 1-6 

  NPP-WGO 1-2 450109 1 1         крышка 

  TKO 6/2 476282 1 1         мостик винтовой 

  IZUK 6/2 476302 2 2         1-2 

  IZUK 6/4 476304 2 2         3-6 

  DG 10/8 505420 (1-10) 1 1         маркировка 

  YBK 2.5 C 326109 43 43         зажимы 7-30, 32-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         крышка 

  UK 4/2 №476232 2 2         перемычки 

  YBK 2.5 A 353209 1 1         зажим 31 

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.388.044ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ1, РЕ2 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         Крышка  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  YBK 2.5-2 F 316109 6 6         зажимы 51-62 

  NPP YBK 2.5-2 F 446299 1 1         Крышка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (51-60) 2 2         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.388.044ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ3 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 10 10         зажимы 1-10 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 2 2          

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.475ПЭ4.2 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.045 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK4 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 АВ-00-01-20 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW4 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG4 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR4 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              
  Реле            

 KCC4 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KL41 РЭП36-11УХЛ4 8/0, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 КL42 РЭП36-11УХЛ4 6/2, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 KL R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   1 1          

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

 

     
нов  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.1 

Разраб. Брызгалов  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 4 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя аварийного 

ввода 
 

 

Утвердил Кириллин  12.12.13  

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

� - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 SA4 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA7 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

 SB61 ZB5 - AW33 1          зелёная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ - 32 1           

  SB62 ZB5 – AW34 1          красная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ - 32 1           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF41 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 2 2         SF41.1, SF41.2 

  SF42 ACTI 9 IC60N 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF46-47 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9A26924 3 3         SF42.1, SF46.1 SF47.1 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.1 2 

 



ТИ-194-2014 

37 

 
Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 R42..R45 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

 ТА-A, ТА-B, ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF4 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1         -по заказу 

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А1, А2 Рабочий ввод №1 и №2            

 AK1, АК2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 2 2          

 QF1,QF2 Выключатель ВА-СЭЩ В 2 2          

  XT1,XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

              

 А5 Аварийный ввод №2            

 QF5 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1          

 КL52 РЭП36-11УХЛ4 6/2, 220В ПП 1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

              

 А3 Шкаф секционного выключателя            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL4 Индикатор NEF 30-WPcz 220V  1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLG4 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1     1          

 HLR4 СКЛ-11-К2-220УХЛ1     1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

 SA4 ПК16-12А  2001У3  1          

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA7 Головка для переключателя  ZB5-AD2  1          

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009  1          
  Блок-контакт  ZBE-205  2          

 SB61 ZB5 - AW33  1         зелёная 

  ZB5 – AW065  1          

  DL1 – CF220  1          

  ZBZ - 32  1          

  SB62 ZB5 – AW34  1         красная 

  ZB5 – AW065  1          

  DL1 – CF220  1          

  ZBZ - 32  1          

 XT4 , XT9 Блок зажимов  2          
 
 
 
      Лист  

     
 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.1 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.045 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK4 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 АВ-00-01-20 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW4 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG4 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR4 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              
  Реле            

 KCC4 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KL41 РЭП36-11УХЛ4 8/0, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 КL42 РЭП36-11УХЛ4 6/2, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 KL R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   1 1          

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

 

     
нов  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.2 

Разраб. Брызгалов  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 4 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя аварийного 

ввода 
 

 

Утвердил Кириллин  12.12.13  

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

� - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 SA4 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA7 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

 SB61 ZB5 - AW33 1          зелёная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ - 32 1           

  SB62 ZB5 – AW34 1          красная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ - 32 1           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF41 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 2 2         SF41.1, SF41.2 

  SF42 ACTI 9 IC60N 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF46-47 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9A26924 3 3         SF42.1, SF46.1 SF47.1 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 R42..R45 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

 ТА-A, ТА-B, ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF4 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         -по заказу 

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А1, А2 Рабочий ввод №1 и №2            

 AK1, АК2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 2 2          

 QF1,QF2 Выключатель Siemens/Schneider Electric 2 2          

  XT1,XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

              

 А5 Аварийный ввод №2            

 QF5 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1          

 КL52 РЭП36-11УХЛ4 6/2, 220В ПП 1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

              

 А3 Шкаф секционного выключателя            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL4 Индикатор NEF 30-WPcz 220V  1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLG4 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1     1          

 HLR4 СКЛ-11-К2-220УХЛ1     1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

 SA4 ПК16-12А  2001У3  1          

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA7 Головка для переключателя  ZB5-AD2  1          

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009  1          
  Блок-контакт  ZBE-205  2          

 SB61 ZB5 - AW33  1         зелёная 

  ZB5 – AW065  1          

  DL1 – CF220  1          

  ZBZ - 32  1          

  SB62 ZB5 – AW34  1         красная 

  ZB5 – AW065  1          

  DL1 – CF220  1          

  ZBZ - 32  1          

 XT4 , XT9 Блок зажимов  2          
 
 
 
      Лист  

     
 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ3.2 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.045 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK4 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 АВ-00-01-20 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW4 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG4 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR4 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              
  Реле            

 KCC4 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KL41 РЭП36-11УХЛ4 8/0, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 КL42 РЭП36-11УХЛ4 6/2, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 KL R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   1 1          

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

 

     
нов  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.1 

Разраб. Брызгалов  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 5 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя аварийного 

ввода 
 

 

Утвердил Кириллов  12.12.13  

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

� - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 SA4 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA7 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

 SB61 ZB5 – AW33 1          зелёная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ – 32 1           

  SB62 ZB5 - AW34 1          красная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ - 32 1           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF41 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 2 2         SF41.1, SF41.2 

  SF42 ACTI 9 IC60N 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF46-47 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9A26924 3 3         SF42.1, SF46.1 SF47.1 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 R42..R45 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 ТА-A, ТА-B, ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

              

 QF4 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1         -по заказу 

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  WGO 1 370592 6 6         зажимы 1-6 

  NPP-WGO 1-2 450109 1 1         крышка 

  TKO 6/2 476282 1 1         Перемычка 2-3 

  IZUK 6/2 476302 2 2         1-2 

  IZUK 6/4 476304 2 2         3-6 

  DG 10/8 505420 (1-10) 1 1         маркировка 

  YBK 2.5 C 326109 37 37         зажимы 7-43 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         крышка 

  UK 2,5/2 №476222 3 3         Перемычки16-17, 20-21, 
23-24 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ1, РЕ2 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 51 51         зажимы 1-51 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         Крышка  

  UK 2,5/3 №476223 1 1         Перемычки 2-4 

  UK 2,5/4 №476224 1 1         Перемычки 45-48 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         Маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  YBK 2.5-2 F 316109 12 12         зажимы 52-63 

  NPP YBK 2.5-2 F 446299 1 1         Крышка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (51-60) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (61-70) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 
 
 
 
 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.1 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ3 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 10 10         зажимы 1-10 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка  

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.1 5 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.045 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK4 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 АВ-00-01-20 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW4 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG4 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR4 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              
  Реле            

 KCC4 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KL41 РЭП36-11УХЛ4 8/0, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 КL42 РЭП36-11УХЛ4 6/2, 220В ПП  1 1          

  ТУ3425-075-00216823-2001            

 KL R3-2013-23-1220-WT,   GZT3,  G4 1052   1 1          

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

 

     
нов  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.2 

Разраб. Брызгалов  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 5 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя аварийного 

ввода 
 

 

Утвердил Кириллов  12.12.13  

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

� - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 SA4 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA7 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

 SB61 ZB5 – AW33 1          зелёная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ – 32 1           

  SB62 ZB5 - AW34 1          красная 

  ZB5 – AW065 1           

  DL1 – CF220 1           

  ZBZ - 32 1           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF41 ACTI 9 С60Н-DC 2П 6/С A9N61526 1 1          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 2 2         SF41.1, SF41.2 

  SF42 ACTI 9 IC60N 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF46-47 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9A26924 3 3         SF42.1, SF46.1 SF47.1 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 R42..R45 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 ТА-A, ТА-B, ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

              

 QF4 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         -по заказу 

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  WGO 1 370592 6 6         зажимы 1-6 

  NPP-WGO 1-2 450109 1 1         крышка 

  TKO 6/2 476282 1 1         Перемычка 2-3 

  IZUK 6/2 476302 2 2         1-2 

  IZUK 6/4 476304 2 2         3-6 

  DG 10/8 505420 (1-10) 1 1         маркировка 

  YBK 2.5 C 326109 37 37         зажимы 7-43 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         крышка 

  UK 2,5/2 №476222 3 3         Перемычки16-17, 20-21, 
23-24 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ1, РЕ2 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 51 51         зажимы 1-51 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         Крышка  

  UK 2,5/3 №476223 1 1         Перемычки 2-4 

  UK 2,5/4 №476224 1 1         Перемычки 45-48 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         Маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  YBK 2.5-2 F 316109 12 12         зажимы 52-63 

  NPP YBK 2.5-2 F 446299 1 1         крышка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (51-60) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (61-70) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 
 
 
 
 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.2 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.476ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ3 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 10 10         зажимы 1-10 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка  

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         крышка  

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.476ПЭ4.2 5 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.046 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1 1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1 1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1 1           

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1          

              

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     

нов  0403-9185  19.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ3.1 

Разраб. Щетинин  19.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  19.11.13 0   1 3 
Н. бюро Якорхин  19.11.13 

Н. контр.    

 

Утвердил Кириллов  19.11.13 

 
Отсек релейный 

выключателя секции 
 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 C60H-DC 2P 6/C A9N61526 1 1          

  SF ACTI 9 C60H-DC 2P 16/C A9N61531 1           

 * Блок-контакт A9N26924 1 1         *-SF31.1 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А1, А2 Рабочий ввод №1 и №2            

 AK1, АК2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21 2 2          

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ3.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 6 6          

 А4, А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4АВ-00-01-21 2 2          

 XT1, XT2,XT11 Блоки зажимов 6 6          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL3 Индикатор NEF 30-WPcz 220V AC  1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1     1          

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1     1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA3 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2  1          

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009  1          

  Блок-контакт  ZBE-205  2          

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ3.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.046 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1 1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1 1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1 1           

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         -по заказу 

              

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     

нов  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ3.2 

Разраб. Щетинин  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 3 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

 

Утвердил Кириллов  12.12.13 

 
Отсек релейный 

выключателя секции 
 

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 C60H-DC 2P 6/C A9N61526 1 1          

  SF ACTI 9 C60H-DC 2P 16/C A9N61531 1           

 * Блок-контакт A9N26924 1 1         *-SF31.1 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А1, А2 Рабочий ввод №1 и №2            

 AK1, АК2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21 2 2          

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ3.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 6 6          

 А4, А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4АВ-00-01-21 2 2          

 XT1, XT2,XT11 Блоки зажимов 6 6          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL3 Индикатор NEF 30-WPcz 220V AC  1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1     1          

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1     1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA3 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2  1          

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009  1          

  Блок-контакт  ZBE-205  2          

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ3.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.046 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1          

              

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

 
     

нов  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.1 

Разраб. Щетинин  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 4 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

 
Отсек релейный 

выключателя секции 
 

 

Утвердил Кириллов  12.12.13  

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 C60H-DC 2P 6/C A9N61526 1 1          

  SF ACTI 9 C60H-DC 2P 16/C A9N61531 1           

 * Блок-контакт A9N26924 1 1         *-SF31.1 

              

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 30 30         зажимы 1-30 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  UK 2.5/2 №476222 1 1         перемычки 

  UK 2.5/3 №476223 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.1 2 

 
 



ТИ-194-2014 

77 

Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  UK 2.5/2 №476222 1 1         перемычки 

  UK 2.5/3 №476223 1 1         перемычки 

  UK 2.5/4 №476224 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  UK 2.5/2 №476222 2 2         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 1 1         концевой стопор 

  KD3 495049 1 1         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.1 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

       6ГК.388.046 

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

              

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-121-УХЛ4 2/3 220В,  ПП  ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         *-по заказу 

              

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

 
     
1  0403-9268  12.12.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.2 

Разраб. Щетинин  12.12.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  12.12.13 0   1 4 
Н. бюро Якорхин  12.12.13 

Н. контр.    

 
Отсек релейный 

выключателя секции 
 

 

Утвердил Кириллов  12.12.13  

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 C60H-DC 2P 6/C A9N61526 1 1          

  SF ACTI 9 C60H-DC 2P 16/C A9N61531 1           

 * Блок-контакт A9N26924 1 1         *-SF31.1 

              

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 30 30         зажимы 1-30 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  UK 2.5/2 №476222 1 1         перемычки 

  UK 2.5/3 №476223 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  UK 2.5/2 №476222 1 1         перемычки 

  UK 2.5/3 №476223 1 1         перемычки 

  UK 2.5/4 №476224 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.477ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  UK 2.5/2 №476222 2 2         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.477ПЭ4.2 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-04АВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В, 50Гц  ПП ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, 
KL3 R3-2013-23-5230-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ3.1 

Разраб. Микин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13    1 3 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 IC60H 2П 6/C A9F79206 1 1          

  SF12 ACTI 9 IC60H 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 3 3         SF11.1, SF11.2, SF11.1 
SF16.1 

 SF3 ACTI 9 IC60H 3П 63/С A9F89363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         – по заказу 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT4, XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А2 Рабочий ввод №2            

 AK2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

 А3 Секционный ввод            

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ3.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 А4,   А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 2 2          

 QF4, QF5 Выключатель ВА-СЭЩ LBA 2 2          

 KL42, KL52 РЭП36-21УХЛ4 6/2, 220В, 50Гц ПП ТУ3425-075-00216823-2001 2 2          

 XT1, XT5 Блоки зажимов 4 4          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL1 Индикатор NEF 30-WPcz 220V AC  1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA1 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

 XT0, XT4 Блоки зажимов  2          

              

 Т1 Трансформатор силовой 1 1          

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ3.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-04АВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В, 50Гц  ПП ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, 
KL3 R3-2013-23-5230-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ3.2 

Разраб. Микин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13    1 3 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 



ТИ-194-2014 

96 

Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 IC60H 2П 6/C A9F79206 1 1          

  SF12 ACTI 9 IC60H 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17 ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 3 3         SF11.1, SF11.2, SF11.1 
SF16.1 

 SF3 ACTI 9 IC60H 3П 63/С A9F89363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         – по заказу 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT4, XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А2 Рабочий ввод №2            

 AK2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

 А3 Секционный ввод            

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 3 3          

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ3.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 А4,   А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 2 2          

 QF4, QF5 Выключатель ВА-СЭЩ LBA 2 2          

 KL42, KL52 РЭП36-21УХЛ4 6/2, 220В, 50Гц ПП ТУ3425-075-00216823-2001 2 2          

 XT1, XT5 Блоки зажимов 4 4          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL1 Индикатор NEF 30-WPcz 220V AC  1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA1 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

 XT0, XT4 Блоки зажимов  2          

              

 Т1 Трансформатор силовой 1 1          

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ3.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В, 50Гц  ПП ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, 
KL3 R3-2013-23-5230-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.1 

Разраб. Микин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13    1 4 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 



ТИ-194-2014 

102 

Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 IC60H 2П 6/C A9F79206 1 1          

  SF12 ACTI 9 IC60H 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17  ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 3 3         SF11.1, SF11.2, SF11.1 
SF16.1 

 SF3 ACTI 9 IC60H 3П 63/С A9F89363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель автоматический  ВА-СЭЩ-В 1 1         – по заказу 

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  WGO 1 370592 6 6         зажимы 1-6 

  NPP-WGO 1-2 450109 1 1         крышка 

  TKO 6/2 476282 1 1         мостик винтовой 

  IZUK 6/2 476302 2 2         1-2 

  IZUK 6/4 476304 2 2         3-6 

  DG 10/8 505420 (1-10) 1 1         маркировка 

  YBK 2.5 C 326109 43 43         зажимы 7-30, 32-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         крышка 

  UK 4/2 №476232 2 2         перемычки 

  YBK 2.5 A 353209 1 1         зажим 31 

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ1, РЕ2 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         Крышка  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  YBK 2.5-2 F 316109 6 6         зажимы 51-62 

  NPP YBK 2.5-2 F 446299 1 1         Крышка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (51-60) 2 2         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.1 3 



ТИ-194-2014 

104 

Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ3 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 10 10         зажимы 1-10 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 2 2          

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.1 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

 AK1 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4 ВВ-00-01-21 1 1          

              

 HLW1 Полупроводниковая коммутаторная лампа            

  СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1   ЕНСГ.433137.011ТУ 1 1          

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В, 50Гц  ПП ТУ 3425-103-00216823-2001 1 1          

 КТ11 РСВ18-23УХЛ4 2-20с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KT12 РСВ18-13УХЛ4 0,1-1с 220В, 50Гц  ПП ТУ3425-077-00216823-2001 1 1          

 KL1, KL2, 
KL3 R3-2013-23-5230-WT,   GZT3,  G4 1052   3 3          

              

 R12..R15 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ   С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 4 4          

              

 PA1 Счётчик электрической энергии-* 1 1         *- по заказу 

              

 SA1 Переключатель ТУ3428-005-03965790-94 ПК16-12А  2001У3 1           

 

     
нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.2 

Разраб. Микин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13    1 4 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

Отсек релейный 
выключателя ввода 

 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13 Перечень элементов 

ЗАО "ГК "Электрощит"- 
ТМ Самара" 

�  - по заказу 



ТИ-194-2014 

110 

Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF11 ACTI 9 IC60H 2П 6/C A9F79206 1 1          

  SF12 ACTI 9 IC60H 2П 16/C A9F79216 1 1          

 SF16-17  ACTI 9 IC60N 3П 3/B A9F73303 2 2          

 * Блок-контакт ACTI 9 OF A9N26924 3 3         SF11.1, SF11.2, SF11.1 
SF16.1 

 SF3 ACTI 9 IC60H 3П 63/С A9F89363 1 1          

 ТА-A,ТА-B,ТА-C Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 ТА-N Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5У3 �  /5 А ТУ16-517.676-79 1 1          

 QF1 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         – по заказу 

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  WGO 1 370592 6 6         зажимы 1-6 

  NPP-WGO 1-2 450109 1 1         крышка 

  TKO 6/2 476282 1 1         мостик винтовой 

  IZUK 6/2 476302 2 2         1-2 

  IZUK 6/4 476304 2 2         3-6 

  DG 10/8 505420 (1-10) 1 1         маркировка 

  YBK 2.5 C 326109 43 43         зажимы 7-30, 32-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         крышка 

  UK 4/2 №476232 2 2         перемычки 

  YBK 2.5 A 353209 1 1         зажим 31 

   

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 2 2         зажим РЕ1, РЕ2 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 2 2         Крышка  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  YBK 2.5-2 F 316109 6 6         зажимы 51-62 

  NPP YBK 2.5-2 F 446299 1 1         Крышка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (51-60) 2 2         маркировка 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.481ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. Наименование 
– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ3 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 10 10         зажимы 1-10 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 2 2          

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.481ПЭ4.2 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              

 GB Источник беспереюойного питания -* 1 1         *-по заказу 

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В 50Гц ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KVZ переключатель фаз ПЭФ-301У3, ТУ 3425-001-31046637-2002 1 1          

 КНА1 РСВ 21-1-УХЛ4, 110-220 В 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1          

 
     

нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ3.1 

Разраб. Щетинин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13 0   1 3 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

 
Отсек релейный 

выключателя секции 
 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13  

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 TV Трансформатор ОСМ1-0,63У3-220/5-22-220/24В 1 1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 IC60N 2P 6/C A9F79206 1 1          

  SF ACTI 9 IC60N 2P 16/C A9F79216 1           

 * Блок-контакт кат.№ 26924 1 1         *-SF31.1 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А1, А2 Рабочий ввод №1 и №2            

 AK1, АК2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21 2 2          

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ3.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ3.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 6 6          

 А4, А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21 2 2          

 XT1, XT2,XT11 Блоки зажимов 6 6          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL3 Индикатор NEF 30-WPcz 220V AC  1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1     1          

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1     1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA3 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2  1          

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009  1          

  Блок-контакт  ZBE-205  2          

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ3.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              

 GB Источник беспереюойного питания -* 1 1         *-по заказу 

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В 50Гц ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KVZ переключатель фаз ПЭФ-301У3, ТУ 3425-001-31046637-2002 1 1          

 КНА1 РСВ 21-1-УХЛ4, 110-220 В 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         *-по заказу 

 
     

нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ3.2 

Разраб. Щетинин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13 0   1 3 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

 
Отсек релейный 

выключателя секции 
 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13  

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 TV Трансформатор ОСМ1-0,63У3-220/5-22-220/24В 1 1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 IC60N 2P 6/C A9F79206 1 1          

  SF ACTI 9 IC60N 2P 16/C A9F79216 1           

 * Блок-контакт кат.№ 26924 1 1         *-SF31.1 

              

 XT1, XT2, XT3, 
XT11 Блоки зажимов 4 4          

              

 А1, А2 Рабочий ввод №1 и №2            

 AK1, АК2 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21 2 2          

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ3.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ3.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 XT1, XT2, XT11 Блоки зажимов 6 6          

 А4, А5 Аварийный ввод №1 и №2            

 AK4, АК5 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМРЗ-0,4ВВ-00-01-21 2 2          

 XT1, XT2,XT11 Блоки зажимов 6 6          

              

 А10 Шкаф дистанционного управления            

 HL3 Индикатор NEF 30-WPcz 220V AC  1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1     1          

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1     1          

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SA3 ПК16-12А  2001У3  1          

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3  1          

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2  1          

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009  1          

  Блок-контакт  ZBE-205  2          

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ3.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              

 GB Источник беспереюойного питания -* 1 1         *-по заказу 

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В 50Гц ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KVZ переключатель фаз ПЭФ-301У3, ТУ 3425-001-31046637-2002 1 1          

 КНА1 РСВ 21-1-УХЛ4, 110-220 В 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель ВА-СЭЩ В 1 1          

 
     

нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.1 

Разраб. Щетинин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13 0   1 4 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

 
 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13  

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 TV Трансформатор ОСМ1-0,63У3-220/5-22-220/24В 1 1          

              

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 IC60N 2P 6/C A9F79206 1 1          

  SF ACTI 9 IC60N 2P 16/C A9F79216 1           

 * Блок-контакт кат.№ 26924 1 1         *-SF31.1 

              

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 30 30         зажимы 1-30 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.1 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.1 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.1 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.1 4 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата   Справ. № Перв. прим. 

        

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 AK3 Блок микропроцессорный релейной защиты            

  БМПА-0,4-04 1 1          

  Полупроводниковая коммутаторная лампа ЕНСГ.433137.011ТУ            

 HLW3 СКЛ-11-Ж2-220УХЛ1    1 1          

 HLG3 СКЛ-11-Л2-220УХЛ1    1           

 HLR3 СКЛ-11-К2-220УХЛ1    1           

              

 GB Источник беспереюойного питания -* 1 1         *-по заказу 

              

  Реле            

 KCC1 РЭП37-221-УХЛ4 2/3 220В 50Гц ПП  1 1          

  ТУ 3425-103-00216823-2001            

 KVZ переключатель фаз ПЭФ-301У3, ТУ 3425-001-31046637-2002 1 1          

 КНА1 РСВ 21-1-УХЛ4, 110-220 В 1 1          

              

 R32, R33, R35 Резисторы ТУ11-86 ОЖО.467.551ТУ  С5-35В-50-3,9 кОм ±10% 3 3          

              

 QF3 Выключатель Siemens/Schneider Electric 1 1         *-по заказу 

 
     

нов  0403-9185  18.11.13 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.2 

Разраб. Щетинин  18.11.13 Лит. Лист Листов 
Проверил Филёв  18.11.13 0   1 4 
Н. бюро Якорхин  18.11.13 

Н. контр.    

 
 

 

Утвердил Кириллов  18.11.13  

ЗАО "Группа компаний 
"Электрощит" -ТМ 

Самара" 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

 TV Трансформатор ОСМ1-0,63У3-220/5-22-220/24В 1 1          

              

  Переключатели    ТУ3428-005-03965790-94            

 SAC3 ПК16-12Ж  6001У3 1           

 SA3 ПК16-12А  2001У3 1           

              

  Переключатели типа “Schneider Electric” в сборке            

 SA6 Головка для переключателя  ZB5-AD2 1           

  Фиксирующая пластина  ZB5-AZ009 1           

  Блок-контакт  ZBE-205 2           

              

  Автоматические выключатели           «Schneider» 

 SF31 ACTI 9 IC60N 2P 6/C A9F79206 1 1          

  SF ACTI 9 IC60N 2P 16/C A9F79216 1           

 * Блок-контакт кат.№ 26924 1 1         *-SF31.1 

              

              

 XT1 Блоки зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 30 30         зажимы 1-30 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.2 2 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ2 Блок зажимов 1 1          

  YBK 2.5 C 326109 50 50         зажимы 1-50 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1         Крышка  

  UK 4/2 №476232 1 1         перемычки 

  DO 10/5 505710 (1-10) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (31-40) 1 1         маркировка 

  DO 10/5 505710 (41-50) 1 1         маркировка 

  AVK 2,5 CCT 334220 1 1         зажим РЕ 

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.2 3 
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Инв. № подл. Подп. и дата Вз. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата  

     

 Кол-во на исполнение 6ГК.389.483ПЭ4.2 Примечание 

З
он
а Поз. 

обознач. 
Наименование 

– -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09  

  KD4 495059 2 2         концевой стопор 

  ME1-2 49613A 1 1         маркировка 

              

 ХТ11 Блок зажимов            

  YBK 2.5 C 326109 25 25         зажимы 1-25 

  DO 10/5 505710 (1-10) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (11-20) 2 2         маркировка 

  DO 10/5 505710 (21-30) 2 2         маркировка 

  NPP YBK 2.5 C 446279 1 1          

  KD4 495059 4 4         концевой стопор 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

     Лист  
     

 
 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
6ГК.389.483ПЭ4.2 4 

 



ТИ-194-2014 

138 



ТИ-194-2014 

139 



ТИ-194-2014 

140 



ТИ-194-2014 

141 

Ñïèñîê ëèòÑïèñîê ëèòÑïèñîê ëèòÑïèñîê ëèòåðàòóðû:åðàòóðû:åðàòóðû:åðàòóðû:    

Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû:Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû:Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû:Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû:    
    

1. Ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê. 7-å èçäàíèå 

2. Öèôðîâîé áëîê ðåëåéíîé çàùèòû òèïà ÁÌÐÇ-0,4. ÁÌÐÇ-0,4ÂÂ-00-01-21 Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. ÄÈÂÃ.648228.070-23.01 
ÐÝ. ÎÎÎ «ÍÒÖ» Ìåõàíîòðîíèêà» 

3. Öèôðîâîé áëîê ðåëåéíîé çàùèòû òèïà ÁÌÐÇ-0,4. ÁÌÐÇ-0,4ÀÂ-00-01-20. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. ÄÈÂÃ.648228.070-22.01 
ÐÝ. ÎÎÎ «ÍÒÖ» Ìåõàíîòðîíèêà» 

4. Öèôðîâîé áëîê ïðîòèâîàâàðèéíîé àâòîìàòèêè ÁÌÏÀ-0,4-04. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. ÄÈÂÃ.421235.003 ÐÝ. ÎÎÎ «ÍÒÖ» 
Ìåõàíîòðîíèêà» 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№№ листов (страниц) 
Изм. ИзмененныхЗамененных Новых Аннулиро-

ванных 
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листов, 
страниц 
в докум. 

№№ 
докум 

Вход 
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докум. 
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