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1. Введение. 
Приведенный в настоящей работе комплект документации предназначен для 

оформления заказов на релейные шкафы производства ООО «НТЦ «Механотроника», 
составляющих комплексы релейной защиты и автоматики КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ 
выполненных по следующим схемам: 

35-3Н «Блок (линия-трансформатор) с выключателем». 
35-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны 

линий». 
35-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий». 
35-5АН «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов». 
35-9 «Одна рабочая секционированная выключателем система шин». 
Комплект документации выполнен в объеме предусмотренном ПУЭ и «Нормами 

технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 
35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009, утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 13.04.09г, а также на основании типовых решений ЗАО ГК «Электрощит» - ТМ 
Самара» для КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ выполненных по схеме 35- 3Н, 35-4Н, 35-5Н, 
35-5АН, 35-9. Релейные шкафы располагаются в модульном здании заводского 
производства. В альбоме представлены схемы размещения устройств ИТС по цепям ТТ и 
ТН (см. Приложение А), схемные решения для присоединений рассматриваемых главных 
схем КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ (линий 35 кВ, СВ 35 кВ, силовых трансформаторов, 
элементов ОРУ 35 кВ, шкафов управления и центральной сигнализации (см Приложение 
Б). В альбоме приведены общие виды щитов РШ (см Приложение В). Для упрощения 
подбора РШ, необходимых для составления комплекса РЗА КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ 
в работе приведена «Таблица применимости типовых релейных шкафов производства 
ООО «НТЦ «Механотроника» для КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ» (см Приложение Г) 
Задание заводу на изготовление релейных шкафов оформляется в виде опросных листов в 
соответствии с Приложением Д.  

Работа рекомендована к применению организациям, выполняющим проектные 
работы с применением оборудования ЗАО «Группа компаний Электрощит ТМ-Самара». 

2. Описание функций применяемых релейных шкафов. 
2.1 Шкаф защиты линий ШЗЛ-МТ-057-152(252) ДИВГ.424327.057-27(28). 
Шкаф применяется для схем 35-5Н и 35-9. 
Шкаф разработан на базе блока БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 (Руководство по 

эксплуатации ДИВГ.648228.039-02.05 РЭ) для реализации функций защит и автоматики 
воздушных линий с односторонним и двухсторонним питанием, а так же для управления 
выключателями 35 кВ, В состав шкафа входят два комплекта - А01 и А02. 

Комплекты А01 и А02 содержат следующие функции защиты и автоматики: 
 Четырехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) с блокировками от качаний и 

при неисправностях цепей напряжения. В комплектах реализованы круговая, треугольная 
и четырехугольная характеристики ступеней защиты по выбору пользователя с 
возможностью смещения характеристик в 3-ий квадрант. Предусмотрена возможность 
ускорения ступеней с выдержкой времени при включении выключателя; 

 Четырехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) с возможностью 
задания направления каждой ступени. Предусмотрена возможность пуска защиты по 
напряжению и ускорения при включении выключателя; 

 Токовая защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с возможностью 
учета направления мощности нулевой последовательности; 

 Защита от обрыва фаз (ЗОФ) с контролем тока обратной последовательности; 
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 Определение места повреждения (ОМП) междуфазного короткого замыкания с 
возможностью вывода результата на дисплей блока БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 при помощи 
функциональной кнопки. Данная функция исключает необходимость установки 
отдельного устройства ОМП; 

 Алгоритм устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) или 
защит смежного элемента; 

 Автоматическое повторное включение (АПВ) с возможностью контроля 
напряжений и синхронизма; 

 Алгоритмы управления и диагностики силового выключателя 35 кВ, в том числе 
элегазового; 

 Функции сигнализации, измерения основных параметров сети и регистрации 
аварийных процессов с записью в энергонезависимую память. 

Для кабельных линий или при наличии кабельных вводов и наличии ТТНП 
возможно дополнительно ввести в работу следующую функцию защиты: 

 Функция селектора направления ОЗЗ (СНОЗЗ), определяющая поврежденный 
фидер в начальный момент времени замыкания, на основе данных переходного процесса. 
Данная функция может действовать на отключение силового выключателя. 

Схемное решение привязки шкафа ШЗЛ-МТ-057-152(252) ДИВГ.424327.057-
27(28). Приведено в приложении Б.1. 

2.2 Шкаф защиты линий ШЗЛ-МТ-057-152(252) ДИВГ.424327.057-25(26). 
Шкаф применяется для схем 35-5АН. 
Шкаф разработан на базе блока БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 (Руководство по 

эксплуатации ДИВГ.648228.039-02.05 РЭ) для реализации функций защит и автоматики 
воздушных линий с односторонним и двухсторонним питанием, В состав шкафа входят 
два комплекта - А01 и А02. 

Комплекты А01 и А02 содержат те же функции защит, что и в шкафу ШЗЛ-МТ-
057-152(252) ДИВГ.424327.057-27(28). за исключением функций УРОВ, АПВ и 
алгоритмов управления силовым выключателем. 

Схемное решение привязки шкафа ШЗЛ-МТ-057-152(252) ДИВГ.424327.057-
25(27). Приведено в приложении Б.2. 

2.3 Шкаф защиты СВ ШСВ-МТ-058-152(252) ДИВГ.424327.058-24(25). 
Шкаф применяется для схем 35-5Н, 35-5АН, 35-9. 
Шкаф разработан на базе блока БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01 (Руководство по 

эксплуатации ДИВГ.648228.039-02.05 РЭ) для реализации функций защит, автоматики и 
управления СВ 35 кВ, а так же организации цепей напряжения 1 и 2 с. ш. 35 кВ. В состав 
шкафа входят три комплекта - А01, А02 и A03. 

Комплект А01 содержит следующие функции защиты и автоматики: 

 Четырехступенчатая дистанционная защита (ДЗ) с блокировками от качаний 
и при неисправностях цепей напряжения. В комплекте реализована круговая, треугольная 
и четырехугольная характеристика ступеней защиты по выбору пользователя с 
возможностью смещения характеристик в 3-ий квадрант. Предусмотрена возможность 
ускорения ступеней с выдержкой времени при включении выключателя; 

 Четырехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) с возможностью 
задания направления каждой ступени. Предусмотрена возможность пуска защиты по 
напряжению и ускорения при включении выключателя; 
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 Токовая защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с возможностью 
учета направления мощности нулевой последовательности; 

 Алгоритм устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) или 
защит смежного элемента; 

 Автоматическое повторное включение (АПВ) с возможностью контроля 
напряжений и синхронизма; 

 Алгоритмы управления и диагностики силового выключателя 35 кВ, в том числе 
элегазового; 

 Функции сигнализации, измерения основных параметров сети и регистрации 
аварийных процессов с записью в энергонезависимую память. 

Комплект А02 и А03 предназначены для организации цепей напряжения, контроля 
исправности цепей ТН 35кВ 1 и 2 с. ш. соответственно, а так же формирования сигналов 
«Земля в сети 35 кВ». 

Схемное решение привязки шкафа ШСВ-МТ-058-152(252) ДИВГ.424327.058-
24(25). Приведено в приложении Б.3. 

2.4 Шкаф защиты ошиновки ШЗО-МТ-060-152(252) ДИВГ.424327.060-05(06). 
Шкаф ШЗО-МТ-060-152(252) ДИВГ.424327.060-05(06). применяется для схем 35-9. 
Шкаф разработан на базе блока БМРЗ-ДЗО-12-01-21 ДИВГ.648228.070-32 

(Руководство по эксплуатации ДИВГ.648228.070-32 РЭ) для реализации функций 
быстродействующей дифференциальной защиты ошиновки или сборных шин с 
фиксированным присоединением элементов. Число защищаемых присоединений не более 
4. В состав шкафа входят два комплекта - А01, А02. 

Комплекты А01 и А02 содержат следующие функции защит и автоматики: 

 Продольная дифференциальная токовая отсечка (ДТО); 

 Продольная дифференциальная защита с торможением (ДЗТ). ДЗТ выполнена с 
блокировкой от броска тока намагничивания силового трансформатора, с возможностью 
выполнения перекрестной блокировки; 

 Цифровое выравнивание токов плеч дифференциальной защиты (обусловленное 
возможным различием коэффициентов трансформации трансформаторов тока); 

 Алгоритм подачи сигнала на отключение выключателей присоединений по 
сигналам срабатывания защит и по сигналу УРОВ от нижестоящих защит; 

 Алгоритм опробования ошиновки/сборных шин от любого присоединения с 
введение очувствления ДЗТ, а так же опробование присоединения от ошиновки/сборных 
шин в режиме «открытого плеча»; 

 Алгоритм очувствления ДЗТ при выполнении АПВ, а также формирование 
сигнала «Запрет АПВ»; 

 Алгоритм контроля исправности токовых цепей с возможностью блокировки 
работы при выявлении неисправности; 

 Функции сигнализации. 
Схемное решение привязки шкафа ШЗО-МТ-060-152(252) ДИВГ.424327.060-

05(06). Приведено в приложении Б.4. 
2.5 Шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЗТ-МТ-

051-152(252) ДИВГ.424327.051-75(76). 
Шкаф применяется для схем 35-3Н, 35-4Н, 35-5АН, 35-9. 
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Шкаф разработан на базе блока БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-01 (Руководство по 

эксплуатации ДИВГ.648228.039-04.01 РЭ) для реализации функций защит и автоматики 

двухобмоточного трансформатора 35/6(10) кВ и управления выключателем 35 кВ. В 

состав шкафа входят два комплекта - А01 и А02. 

Комплекты А01 (БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-01) содержит следующие функции защит: 

 Дифференциальная токовая отсечка; 

 Дифференциальная токовая защита с торможением и блокировкой от броска тока 

намагничивания силового трансформатора; 

 Логика обработки сигналов от газовой защиты основного бака и бака РПН; 

 Прием и обработка сигналов технологических защит силового трансформатора; 

 Логика обработки сигналов от дуговой защиты КРУ 6(10) кВ; 

 Прием сигнала на отключение от УРОВ защит смежного элемента; 

 Функции сигнализации, измерения основных параметров сети и регистрации 

аварийных процессов с записью в энергонезависимую память. 

Комплекты А02 (БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-01) содержит следующие функции защит: 

 Четырехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) с возможностью пуска 

защиты по напряжению и ускорения при включении выключателя; 

 Алгоритм формирования сигнала «Перегрузка»; 

 Алгоритм защиты от перегрева с действием на включение/отключение 

электродвигателей системы охлаждения силовых трансформаторов; 

 Логика обработки сигналов от дуговой защиты КРУ 6(10) кВ; 

 Алгоритм устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) или защит 

смежного элемента; 

 Автоматическое повторное включение (АПВ); 

 Алгоритмы управления и диагностики силового выключателя 35 кВ, в том числе 

элегазового; 

 Функции сигнализации, измерения основных параметров сети и регистрации 

аварийных процессов с записью в энергонезависимую память. 

Схемное решение привязки шкафа ШЗТ-МТ-051-152(252) ДИВГ.424327.051-

75(76). Приведено в приложении Б.5. 

2.6 Шкаф защиты линий ШЗТ-МТ-051-152(252) ДИВГ.424327.051-77(78). 

Шкаф применяется для схем 35-5Н. 

Шкаф разработан на базе блока БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-01 (Руководство по 

эксплуатации ДИВГ.648228.039-04.01 РЭ) для реализации функций защит и автоматики 

двухобмоточного трансформатора 35/6(10) кВ. В состав шкафа входят два комплекта - 

А01 и А02. 

Комплекты А01 и А02 содержат те же функции защит, что и в шкафу ШЗТ-МТ-

051-152(252) ДИВГ.424327.051-75(76), за исключением функций УРОВ, АПВ и 

алгоритмов управления силовым выключателем. 

Схемное решение привязки шкафа ШЗТ-МТ-051-152(252) ДИВГ.424327.051-

77(78). Приведено в приложении Б.6. 
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2.7 Шкаф регулирования напряжения силового трансформатора под нагрузкой 
ШАРН-МТ-054-152(252) ДИВГ.424327.054-13(14) и ШАРН-МТ-054-152(252) 
ДИВГ.424327.054-15(16). 

Шкаф ШАРН-МТ-054-152(252) ДИВГ.424327.054-13(14) применяется для схем 35-
3Н. 

Шкаф ШАРН-МТ-054-152(252) ДИВГ.424327.054-15(16) применяется для схем 35-
4Н, 35-5Н, 35-5АН,35-9. 

Шкафы разработаны на базе блока БМРЗ-152-2-Д-ЦРН-01 (Руководство по 
эксплуатации ДИВГ.648228.039-02.08 РЭ) для реализации функций регулирования 
напряжения трансформатора 35/6(10) кВ под нагрузкой. В состав шкафа ШАРН-МТ-054-
152(252) ДИВГ.424327.054-13(14) входит один комплект - А01. В состав шкафа ШАРН-
МТ-054-152(252) ДИВГ.424327.054-15(16) входят два комплекта - А01 и А02.  

Комплекты А01 и А02 содержат следующие функции автоматики: 
 Автоматика регулирования напряжения силового трансформатора под нагрузкой 

с возможностью компенсации падения напряжения по току нагрузки секции 6(10) кВ; 
 Оперативное управление электроприводом РПН в трех режимах и 

автоматическое управление; 
 Расчет параметров сети; 
 Прием сигналов блокировки по перегрузке и снижению уровня масла, а также по 

понижению температуры масла в баке РПН; 
 Контроль исправности привода и самодиагностика; 
 Функции сигнализации; 
 Переключение программ уставок; 
 Контроль ресурса РПН; 
 Осциллографирование аварийных событий. 
Схемное решение привязки шкафа ШАРН-МТ-054-152(252) ДИВГ.424327.054-

15(16) приведено в приложении Б.7. 
2.8 Шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации ШСИ-МТ-014-102(202) 

ДИВГ.424327.014-98(99). 
Шкаф ШСИ-МТ-014-102(202) ДИВГ.424327.014-98(99) применяется для схем 35-

3Н, 35-4Н, 35-5Н, 35-5АН, 35-9. 
Шкафы разработан на базе блока БМЦС-40 (Руководство по эксплуатации 

ДИВГ.421452.006 РЭ) и предназначен для организации системы центральной 
сигнализации. 

Шкаф содержит все необходимые цепи для организации до трех участков 
групповой сигнализации и приема до 40 индивидуальных сигналов. 

Схемное решение привязки шкафа ШСИ-МТ-014-102(202) ДИВГ.424327.014-
98(99) приведено в приложении Б.8. 

3. Управление и измерение. 
Световая сигнализация положения коммутационных аппаратов, управление 

выключателями 35 кВ, а так же вводными и секционными выключателями 6(10) кВ, 
осуществляется со щита управления. Управление выключателями отходящих линий 6(10) 
кВ осуществляется непосредственно из камер с помощью пульта дистанционного 
управления. В составе шкафов управления предусмотрена установка 
многофункциональных приборов для измерения параметров сети 35, 6(10) кВ 

Управление разъединителями с двигательными приводами осуществляется по 
цепям телеуправления, из ОРУ 35 кВ от блока дистанционного управления в зоне 
безопасного обслуживания. 
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В состав альбома включены схемные решения привязки шкафов ШУ-МТ для КТП 
СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ выполненных по схеме 35-3Н, 35-4Н, 35-5Н, 35-5АН, 35-9. 

Шкаф ШУ-МТ-43 ДИВГ.Э -5004-43 применяется для схемы 35-3Н, 35-4Н, 35-5Н, 
35-5АН, 35-9. 

Схемное решение привязки шкафа ШУ-МТ-43 ДИВГ.Э-5004-43 приведено в 
приложении Б.9. 

Шкаф ШУ-МТ-44 ДИВГ.Э -5004-44 применяется для схемы 35-4Н. 
Схемное решение привязки шкафа ШУ-МТ-44 ДИВГ.Э-5004-44 приведено в 

приложении Б.10. 
Шкаф ШУ-МТ-45 ДИВГ.Э -5004-45 применяется для схемы 35-5Н. 
Схемное решение привязки шкафа ШУ-МТ-45 ДИВГ.Э-5004-45 приведено в 

приложении Б.11. 
Шкаф ШУ-МТ-46 ДИВГ.Э-5004-46 применяется для схемы 35-5Н. 
Схемное решение привязки шкафа ШУ-МТ-46 ДИВГ.Э-5004-46 приведено в 

приложении Б.12. 
Шкафы ШУ-МТ-47 ДИВГ.Э -5004-47 и ШУ-МТ-48 ДИВГ.Э-5004-48 применяется 

для схемы 35-9. 
Схемное решение привязки шкафа ШУ-МТ-47 ДИВГ.Э-5004-47 приведено в 

приложении Б.13. 
Схемное решение привязки шкафа ШУ-МТ-47 ДИВГ.Э-5004-47 приведено в 

приложении Б.14. 
4. Особенности программного обеспечения блоков серии БМРЗ-150. 
Возможности блока позволяют проектным и наладочной организациям на основе 

логических сигналов типовых и фиксированных функциональных схем защит и 
автоматики учитывать индивидуальные особенности проекта защищаемого 
присоединения. 

Программное обеспечение, созданное ЗАО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара», 
является базовым функциональным программным обеспечением (далее - БФПО), в нем 
реализуются функции защит и автоматики, сигнализации, сервисные функции и функции 
диагностики блока. Изменение БФПО осуществляется только ЗАО «ГК «Электрощит»- 
ТМ Самара». 

Дополнительные функциональные схемы, создаваемые для учета индивидуальных 
особенностей проекта защищаемого присоединения, являются дополнительным 
программным обеспечением (далее ПМК), создаваемым в программе «Конфигуратор - 
МТ». 

Проектная или наладочная организация выполняет конфигурирование блока 
конкретного присоединения путем определения положения программных ключей БФПО, 
назначения входных и выходных сигналов, а так же при необходимости разрабатывает 
ПМК. 

5. Методики расчета уставок. 
Для правильной организации работы релейной защиты специалистами ООО «НТЦ 

Механотроника» был разработан ряд методик по расчету уставок: 
 Сборные шины и ошиновка станций и подстанций 35-220 кВ. Дифференциальная 

токовая защита. Расчёт уставок; 
 Линии электропередач 35-220 кВ. Дистанционная защита. Методика расчёта 

уставок; 
 Терминалы релейной защиты синхронных и асинхронных электродвигателей 6 - 

10 кВ. Методические указания по расчёту уставок защит; 
 Трансформаторы и автотрансформаторы 35 - 220 кВ. Дифференциальная токовая 

защита. Расчёт уставок. Методические указания. 
6. Организация связи с АСУ. 
Схемные решения для присоединений рассматриваемых главных схем КТП СЭЩ 

Б(М) - 35/6(10) кВ предусматривают возможность организации АСУ с передачей 
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телеинформации от терминалов защит и сухих контактов на диспетчерский пункт по 
каналам связи. Для телеизмерений предполагается использовать щитовые 
многофункциональные измерительные приборы, размещенные в соответствующих 
шкафах управления. Подключение блока к АСУ может быть осуществлено с помощью 
интерфейсов RS-485 или Ethernet 10/100 BASE-TX(FX). Характеристика интерфейсов 
блока представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Характеристика интерфейсов блока 

Интерфейс Протокол Назначение 

RS - 485 
(«61») 

Modbus - RTU 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-

101-2006 

Связь с АСУ 

RS - 485 («62») 
TSIP, NMEA (GPS, 

GLONASS) 
Синхронизация времени 

Ethernet 10/100 
BASE-TX 

(«71»/«72») 

Modbus - TCP 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-

104-2004 

Связь с АСУ 

SNTP Синхронизация времени 

Примечание - Соединитель «71» - основной, «72» - резервный. Обмен всегда идет через 
основной соединитель. При нарушении работы канала основного соединителя блок 
автоматически переводит работу на канал резервного соединителя. 

В зависимости от используемого протокола обмена в АСУ может быть передана 
следующая информация: 

 значения параметров настроек блока; 

 значения электрических параметров защищаемого присоединения; 

 состояние входных и выходных дискретных сигналов блока; 

 сигнализация срабатывания функций защит и автоматики; 

 накопительная информация блока; 

 журналы аварий и сообщений (событий); 

 осциллограммы; 

 значение часов реального времени блока; 

 результаты самодиагностики; 

 прочие логические сигналы с алгоритмов защит и автоматики. 
Также посредством АСУ в блок могут быть переданы команды: 

 изменения параметров настройки блока; 

 дистанционного управления выключателем; 

 пуска осциллограммы; 

 квитирования сигнализации; 

 установки времени и даты, синхронизации времени и др. 
Для приема, обработки, хранения и передачи информации, полученной от 

терминальных узлов, на встроенное автоматизированное рабочее место (АРМ) и на 
верхний уровень автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) может 
использоваться шкаф функционального контроллера ШФК-МТ. 
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Шкаф осуществляет: 
 информационный обмен с терминальными узлами по последовательным каналам 

проводных и оптических (ВОЛС) интерфейсов; 
 логическую обработку информации, принятой от терминальных узлов, устройств 

сопряжения с объектом и передачу ее на верхний уровень АСДУ по каналу Ethernet с 
использованием волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) или кабеля FTP, категории 5е; 

 трансляцию команд управления и конфигурации с верхнего уровня АСДУ и АРМ 
в терминальные узлы; 

 синхронизацию ЭВМ по интерфейсу обмена информацией с АСДУ или по 
сигналам системы ГЛОНАСС/GPS (при наличии приемника); 

 передачу сигналов синхронизации времени терминальным узлам; 
 автономную работу оборудования, расположенного в шкафу, после отключения 

основного питания в течение не менее 30 мин; 
 Шкаф снабжен оптической коробкой на 2 канала (4 розетки), для подключения 

оптических кабелей связи, оконцованных оптическими коннекторами типа SТ. 
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Приложение А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схемы размещения устройств ИТС по цепям ТТ и ТН схем КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ 
– 3H, 4H, 5H, 5AH, 9 
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Приложение Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схемы защит и автоматики присоединений КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ – 3H, 4H, 5H, 
5AH, 9



SAC3,SAC6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550 B4/80 2 SEZ 

SAC4,SAC5 A1/92 

SAC1,SAC2, Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JDG 0104109 4 SEZ 

R1...R4 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 4 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

...KL4

KCT1... 55.34.9.220.0040 

KCT4,KL1

KCC1,KCC2, Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 10 Finder 

KA1...KA6 Ðåëå êîíòðîëÿ òîêà,îäíîôàçíîå CM-SRS.12, 24-220 Â 6 ABB 

AC/DC, êîä 1SVR 730 840 R0300. 

HLY2

HLY,HLY1, Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 3 PROMET_ 

Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

EL

ÁÌÐÇ-152-2-Ä-ÊÑÇ-01, ÄÈÂÃ.648228.039-02 Ìåõàíîòðîíèêà" 

Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

A1,A2 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 2 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí.



Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 6+1 3074111 1 "Phoenix Contact" 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 4+1 3074110 1 "Phoenix Contact" 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 2 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 2 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 16 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 223 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 60 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 72 Phoenix Contact 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 10 Finder 

VD,VD1... Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 9 Phoenix Contact 

VD8 òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SG7,SG8 êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

SG3,SG4, Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 4 "Phoenix Contact" 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120,  2 øòåêåðíûõ 

ïåðåìû÷êè FBS 2-8 êîä 3030284 . 

SG2,SG6 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 2 "Phoenix Contact" 

"Phoenix Contact" 

êðûøêà FAME-WP 6+1 êîä 3074121, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

FBS 2-8 êîä 3030284 . 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SG1,SG5 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/6+1 êîä 3074102, Ðàáî÷àÿ 2



ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 10 Rittal 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 30 Rittal 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 10 Finder 

è 094.71 

Ïåðåìû÷êà íà 10 êëåìì, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 10-5 3030213. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 4 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 9 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 34 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 4 Phoenix Contact 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå











































SG7,SG8 êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

SG3,SG4, Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 4 "Phoenix Contact" 

SG5,SG6 êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

FBS 5-8 êîä 3030310 . 

SG1,SG2, Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 4 "Phoenix Contact" 

SAC2,SAC4 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550 B4/80 2 SEZ 

SAC1,SAC3 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0402394X 2 SEZ 

B4/80 

R1,R2 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

Îì-À-Ä 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

KL1...KL4 Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 4 Finder 

55.34.9.220.0040 

HLY,HLY1, Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 3 PROMET_ 

Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

ÁÌÐÇ-152-2-Ä-ÊÑÇ-01, ÄÈÂÃ.648228.039-02 Ìåõàíîòðîíèêà" 

Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

A1,A2 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 2 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí.

EL

HLY2



ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 20 Rittal 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 4 Finder 

è 094.71 

Ïåðåìû÷êà íà 10 êëåìì, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 10-5 3030213. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 9 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 6 ìì2 FBS 2-8 3030284. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 10 Phoenix Contact 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 4+1 3074110 2 "Phoenix Contact" 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 6 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 14 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 153 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 60 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 6 3044131 4 Phoenix Contact 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 4 Finder 

VD,VD1... Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 7 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 54 Phoenix Contact 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1

VD6 òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

PROMET 





























Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

A1 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 1 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

ÁÌÐÇ-152-2-Ä-ÊÑÇ-01, ÄÈÂÃ.648228.039-02 Ìåõàíîòðîíèêà" 

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

HLY,HLY1 Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 4 PROMET_ 

...HLY3

KA1...KA3 Ðåëå êîíòðîëÿ òîêà,îäíîôàçíîå CM-SRS.12, 24-220 Â 3 ABB 

AC/DC, êîä 1SVR 730 840 R0300. 

KCC,KCT1, Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 12 Finder 

KCT2,KL1 55.34.9.220.0040 

...KL7,

KLZ1,KLZ2

KV1,KV2 Ðåëå ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÐÑÍ50-4/160 ÓÕË4  2 ÂÍÈÈÐ 

KVS1,KVS2 Ðåëå ìàêñèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÐÑÍ50-1/60 ÓÕË4 2 ÂÍÈÈÐ 

50-220Â 50 Ãö 

KVZ1,KVZ2 Ðåëå íàïðÿæåíèÿ îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 2 ÇÀÎ "×ÀÝÇ" 

ÐÑÍ13-3-28-1 ÓÕË4 100 Â 

PA1,PA2 Ìèëëèàìïåðìåòð Ý42700 0-100ìÀ  2 ÎÀÎ"Ýëåêòðîïðèáîð" 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

PV1,PV2 Öèôðîâîé âîëüòìåòð 2 ÎÎÎ 

ÙÏ-120-Ï-35êÂ/100Â-4,0-220ÂÓ-RS-Ê-0,5 ÓÕËÇ.1 ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 

25-7504.198-2007 

R01,R02 Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 2 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

R1,R2 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

R3,R4 Ðåçèñòîð Ñ5-35Â 25 Âò  10% 100 Îì  2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

SA1,SA2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À JD_0802062_B4/80 2 SEZ 

SAC1,SAC2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 2 SEZ 

S10_JDG_0104096_A1/92 

SAC3 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 1 SEZ 

S10_JD_0402261X_B4/80 

SB1,SB2 Êîíòàêò, 1ÍÎ, êîä 8 LM2T C10. 2 "Lovato" 

SG1 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/6+1 êîä 3074102, Ðàáî÷àÿ 1 "Phoenix Contact" 

êðûøêà FAME-WP 6+1 êîä 3074121, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

FBS 2-8 êîä 3030284 . 

SG2,SG3 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 2 "Phoenix Contact" 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

SN1,SN2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 2 SEZ 

S10_JD_0307396_C1/104 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

VD,VD1... Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 11 Phoenix Contact 

VD3,VD3... òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

VD9

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 12 Finder 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 52 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 108 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 156 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 21 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 1 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 15 Phoenix Contact 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 4+1 3074110 1 "Phoenix Contact" 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 6+1 3074111 1 "Phoenix Contact" 

Ìîíòàæíûé ïåðåõîäíèê, êîä 8 LM2T AU120. 2 "Lovato" 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 26 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 9 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà íà 10 êëåìì, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 10-5 3030213. 1 Phoenix Contact 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Ïåðåõîäíèê äëÿ óñòàíîâêè êîíòàêòà â öåíòðå, êîä 8 2 "Lovato" 

LM2T A140. 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 12 Finder 

è 094.71 

Òîëêàòåëü êíîïêè, æåëòûé, ñ âîçâðàòîì, êîä 8 LM2T 2 "Lovato" 

B105. 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 30 Rittal 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 10 Rittal 







































Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

A1,A2 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 2 ÎÎÎ"ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí.

EL1

HLY,HLY1

Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 4140.010 1 Rittal 

ÁÌÐÇ-ÄÇÎ-12-01-21 ÄÈÂÃ. 648228.070-32 Ìåõàíîòðîíèêà" 

KL1...KL16 Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 16 Finder 

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. CÊË-11-Á-Æ-2-220 9 ÇÀÎ 

...HLY8 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

55.34.9.220.0040 

R10...R17

R1...R8, Ðåçèñòîð 15 êÎì, 9 Âò, 10% 214-8 16 Vitrohm 

SAC1,SAC10 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0403391 C6/02 2 SEZ 

R9,R18 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

...SAC14

SAC2... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 8 SEZ 

SAC5,SAC11 S10_JD_0202547_B4/80 

SAC6... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0602253 B4/80 8 SEZ 

SAC9,SAC15

...SAC18



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SB,SB1... Êîíòàêò, 1ÍÎ, êîä 8 LM2T C10. 5

SG1...SG4, Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 8 "Phoenix Contact" 

SG6...SG9 êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

"Lovato" 

SB4

SG5,SG10 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 2 "Phoenix Contact" 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

FBS 5-8 êîä 3030310 . 

VD,VD1,VD1 Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 13 Phoenix Contact 

SQ1 Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü äâåðè ñ êàáåëåì 4315.720 1 Rittal 

X1...X4 Áëîê çàæèìîâ íàáîðíûé, íà 10 çàæèìîâ Á326-4Ï25-Â/Â 4

Ó3 10 

...VD11 òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 24 Phoenix Contact 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 16 Finder 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 245 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 54 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 8 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 8 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 14 Phoenix Contact 

Ìîíòàæíûé ïåðåõîäíèê, êîä 8 LM2T AU120. 5 "Lovato" 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë.

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 4 Phoenix Contact 

Ïðèìå÷àíèå

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåõîäíèê äëÿ óñòàíîâêè êîíòàêòà â öåíòðå, êîä 8 5 "Lovato" 

LM2T A140. 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 2 Phoenix Contact 

è 094.71 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 16 Finder 

Òîëêàòåëü êíîïêè, æåëòûé, ñ âîçâðàòîì, êîä 8 LM2T 5 "Lovato" 

B105. 

























SAC4,SAC6 B4/80 

SAC2... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 4 SEZ 

B4/80 

SAC1,SAC5 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 2 SEZ 

R1...R3 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 3 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

Îì-À-Ä 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

...KL7

KCT2,KL1 55.34.9.220.0040 

KCC,KCT1, Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 10 Finder 

AC/DC, êîä 1SVR 730 840 R0300. 

KA1...KA3 Ðåëå êîíòðîëÿ òîêà,îäíîôàçíîå CM-SRS.12, 24-220 Â 3 ABB 

HLY2

HLY,HLY1, Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 3 PROMET_ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÁÌÐÇ-153-2-Ä-ÓÇÒ-01, ÄÈÂÃ.648228.039-04 Ìåõàíîòðîíèêà" 

A1,A2 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 2 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå



Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 5+1 3074115 1 "Phoenix Contact" 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 4+1 3074110 1 "Phoenix Contact" 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 6 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 4 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 189 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 34 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 6 3044131 4 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 64 Phoenix Contact 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 10 Finder 

VD8 òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

VD,VD1... Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 9 Phoenix Contact 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

SG4 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 1 "Phoenix Contact" 

FBS 2-8 êîä 3030284 . 

êðûøêà FAME-WP 6+1 êîä 3074121, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

SG3 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/6+1 êîä 3074102, Ðàáî÷àÿ 1 "Phoenix Contact" 

FBS 5-8 êîä 3030310 . 

"Phoenix Contact" 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SG1,SG2 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 2



ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 10 Rittal 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 30 Rittal 

è 094.71 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 10 Finder 

Ïåðåìû÷êà íà 10 êëåìì, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 10-5 3030213. 1 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 3 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 10 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 6 ìì2 FBS 2-8 3030284. 2 Phoenix Contact 

Phoenix Contact 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 19









































êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

SG6 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 1 "Phoenix Contact" 

FBS 5-8 êîä 3030310 . 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120, øòåêåðíàÿ ïåðåìû÷êà 

SG1...SG5 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 5 "Phoenix Contact" 

SAC7 B4/80 

SAC2... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 6 SEZ 

B4/80 

SAC1 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 1 SEZ 

R1,R2 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

Îì-À-Ä 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

55.34.9.220.0040 

KL1...KL6 Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 6 Finder 

HLY2

HLY,HLY1, Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 3 PROMET_ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÁÌÐÇ-153-2-Ä-ÓÇÒ-01, ÄÈÂÃ.648228.039-04 Ìåõàíîòðîíèêà" 

A1,A2 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 2 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå



è 094.71 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 6 Finder 

Ïåðåìû÷êà íà 10 êëåìì, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 10-5 3030213. 1 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 1 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 10 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 6 ìì2 FBS 2-8 3030284. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 10 Phoenix Contact 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 4+1 3074110 1 "Phoenix Contact" 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 6 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 4 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 150 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 34 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 6 3044131 4 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 53 Phoenix Contact 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 5 Finder 

VD6 òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

VD,VD1... Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 7 Phoenix Contact 

PROMET 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1



ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 5 Rittal 

Rittal 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 25









































VD6 òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

VD,VD1... Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 7 Phoenix Contact 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120 . 

SG3,SG6 Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 2 "Phoenix Contact" 

ïåðåìû÷êè FBS 2-8 êîä 3030284 . 

SG4,SG5 êðûøêà FAME-WP 4+1 êîä 3074120,  2 øòåêåðíûõ 

SG1,SG2, Áëîê èñïûòàòåëüíûé FAME 6/4+1 êîä 3074100, Ðàáî÷àÿ 4 "Phoenix Contact" 

R1,R2 Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

Îì-À-Ä 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

êîä 55.34.8.230.0040. 

KL1...KL8 Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, ~220Â, 8 Finder 

HLY2

HLY,HLY1, Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 3 PROMET_ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÁÌÐÇ-152-2-Ä-ÖÐÍ-01, ÄÈÂÃ.648228.039-02 Ìåõàíîòðîíèêà" 

A1,A2 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé ðåëåéíîé çàùèòû 2 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå



ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 10 Rittal 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 20 Rittal 

è 094.71 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 3 Finder 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 9 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 20 Phoenix Contact 

Êîíòðîëüíàÿ êðûøêà FAME-TP 4+1 3074110 1 "Phoenix Contact" 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 14 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 149 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 36 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 84 Phoenix Contact 

Finder 

Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 8



























Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

A1 Áëîê ìèêðîïðîöåññîðíûé öåíòðàëüíîé ñèãíàëèçàöèè 1 ÎÎÎ "ÍÒÖ 

Ïîç. îáîçí.

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

ÁÌÖÑ-40-21 ÄÈÂÃ.421452.006-01 "Ìåõàíîòðîíèêà" 

KL1...KL3, Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 4 Finder 

HL1...HL4 Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. L22Dg 4 PROMET_ 

KL4...KL6 Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå ÐÏ18-03 ÓÕË4 2/3 220Â, ~220 Â, ÏÏ, 3 ÎÀÎ "×ÝÀÇ" 

êîä 273800331. 

KL7 55.34.9.220.0040 

273870351

KS1 Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå ÐÏ18-73 ÓÕË4 2/3 220, ÏÏ, êîä 1 ÎÀÎ "×ÝÀÇ" 

PV1 Âîëüòìåòð Ì4264 0-250Â  1 ÎÀÎ “Ýëåêòðîïðèáîð” 

KV1 Ðåëå íàïðÿæåíèÿ ÐÍ-51/32 ÓÕË4 êîä 22051103 ÏÏ. 1 ÎÀÎ "×ÝÀÇ" 

R1,R2,R5, Ðåçèñòîð 3,9 êÎì, 25 Âò, 5% Ñ5-35Â-25Âò 7 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

R6,R11,

R13,R14



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

R3,R4,R7, Ðåçèñòîð 4,3 êÎì, 25 Âò, 10% Ñ5-35Â-25Âò 6

R8,R12,R15

SA1...SA3 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JVD 0303560 3 SEZ 

R9,R10 Ðåçèñòîð Ñ5-35Â 50Âò  5%  1êÎì  2 ÎÀÎ "Êåðìåò" 

SAB1... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 7 SEZ 

SAB6,SAC1 S10_JD_0202547_B4/80 

C1/292 

B4/80 

SAC2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0402394X 1 SEZ 

SB1...SB8, Êîíòàêò, 1ÍÎ, êîä 8 LM2T C10. 11 "Lovato" 

SB9.1,

SAC3,SAC4 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550 B4/80 2 SEZ 

SF1,SF2, Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü S283-UC_Z4, Ií=4À, =220Â, 3 ABB

SB9.2,

SB9.3

SF1.1, Áëîê-êîíòàêò S2-H02, 3 ABB

SF2.1, êîä GHS2701916R0003.

SF3 õàð. Z, êîä GH S283 0164 R0338

SF4 Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü PL7-C4/1, Ií=4À, 1 Eaton (Moeller) 

~220Â, Iîòêë=10êÀ, õàð.Ñ, êîä 262700. 

SF3.1

SF5 Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü PL7-C2/2-DC, Ií=2À, 1 Eaton (Moeller) 

-220Â, Iîòêë=6êÀ, õàð. Ñ, êîä 264896. 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SN1 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 1

SQ1 Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü äâåðè ñ êàáåëåì 4315.720 1 Rittal 

SEZ 

S10_JVD_0203464_C1/51 

UGV1 Áëîê ïèòàíèÿ ÁÏÇ-401, Uâõ.=~220B, Uâûõ.=220Â, ÏÏ, 1 ÎÎÎ ""×ÝÀÇ" 

UG1 Áëîê ïèòàíèÿ STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - 2868596 êîä 1 "Phoenix Contact" 

2868596

VD1...VD5 Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 5 Phoenix Contact 

òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

êîä 09.404.001.11, ÈÀÅÆ.656121.004 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 4 Finder 

ÍÀ1...ÍÀ3 Çâóêîâîé îïîâåùàòåëü, 24Â DC CWSO-RR-S1 3 System Sensor 

Ìîíòàæíûé ïåðåõîäíèê, êîä 8 LM2T AU120. 9 "Lovato" 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 225 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 6 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 31 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 8 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 2 Phoenix Contact 

LM2T A140. 

Ïåðåõîäíèê äëÿ óñòàíîâêè êîíòàêòà â öåíòðå, êîä 8 9 "Lovato" 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 5 Finder 

è 094.71 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 20 Rittal 

Òîëêàòåëü êíîïêè, æåëòûé, ñ âîçâðàòîì, êîä 8 LM2T 9 "Lovato" 

B105. 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 10 Rittal 































Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

Ïîç. îáîçí.

HLG1,HLG2

HLR1,HLR2

HLY

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, çåëåíàÿ, =220Â. L22Dz 2 PROMET 

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. CÊË-11-Á-Æ-2-220 1 ÇÀÎ 

"Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, êðàñíàÿ, =220Â. L22Dc 2 PROMET 

KLZ1 55.34.9.220.0040 

KL1,KL2, Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 3 Finder 

KV1 Ðåëå ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÐÑÍ50-4/160 ÓÕË4  1 ÂÍÈÈÐ 

KSV1 Ðåëå ìàêñèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÐÑÍ50-1/60 ÓÕË4 1 ÂÍÈÈÐ 

50-220Â 50 Ãö 

ÐÑÍ13-3-28-1 ÓÕË4 100 Â 

KVZ1 Ðåëå íàïðÿæåíèÿ îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 1 ÇÀÎ "×ÀÝÇ" 

25-7504.214-2011 

PQ1 Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 1 ÎÎÎ 

ÙÓÏ120Ó-ÒÏ(B),Áë-Ê-20-30C-6R ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 

PWA1,PWA2 Èçìåðèòåëü  2 ÎÀÎ «Ýëåêòðîïðèáîð» 

ÙÌ120-6000/100-2500/5-220ÂÓ-õ-RÅ-4Ï-Ê ÒÓ 

25-7504.211.1-2010 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1

SA1,SA2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 2 SEZ 

S10_JVD_0303561X_C1/102 

"Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

S10_JVD_0203556X_C1/102 

SA3 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 1 SEZ 

SAC2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 1 SEZ 

SAC1 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 1 SEZ 

B4/80 

SAC3 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 1 SEZ 

S10_JD_0303549X_C6/02 

B4/80 

SR1 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ ñâåòîäèîäíûé , =220Â 1 PROMET 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SRG1,SRG2 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ , æåëòûé, =220Â. NEF22-WUg 2 PROMET 

NEF22-WPcz 

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 3 Finder 

VD1,VD2 Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 2 Phoenix Contact 

òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 105 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ URTK/SP 0311126. 24 Phoenix Contact 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 26 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 4 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 41 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 2 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 2 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 3 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 22 Phoenix Contact 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 3 Finder 

è 094.71 

Ïåðåìû÷êà íà 3 êëåììû, FBI 3-8 0200059. 8 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 15 Rittal 



















Ïîç. îáîçí.

HLG1...

HLR5

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

HLR1... Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, êðàñíàÿ, =220Â. L22Dc 5 PROMET 

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, çåëåíàÿ, =220Â. L22Dz 5 PROMET 

HLG5

HLY Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, æåëòàÿ, =220Â. CÊË-11-Á-Æ-2-220 1 ÇÀÎ 

"Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

KLZ1,KLZ2 55.34.9.220.0040 

KL1...KL4, Ðåëå ïðîìåæóòî÷íîå, 4 ãðóïïû êîíòàêòîâ, 7À, =220Â. 6 Finder 

KV1,KV2 Ðåëå ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÐÑÍ50-4/160 ÓÕË4  2 ÂÍÈÈÐ 

KSV1,KSV2 Ðåëå ìàêñèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ÐÑÍ50-1/60 ÓÕË4 2 ÂÍÈÈÐ 

50-220Â 50 Ãö 

ÐÑÍ13-3-28-1 ÓÕË4 100 Â 

KVZ1,KVZ2 Ðåëå íàïðÿæåíèÿ îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 2 ÇÀÎ "×ÀÝÇ" 

25-7504.214-2011 

PQ1,PQ2 Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 2 ÎÎÎ 

ÙÓÏ120Ó-ÒÏ(B),Áë-Ê-20-30C-6R ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

PWA1... Èçìåðèòåëü  5 ÎÀÎ «Ýëåêòðîïðèáîð» 

PWA5 ÙÌ120-6000/100-2500/5-220ÂÓ-õ-RÅ-4Ï-Ê ÒÓ 

25-7504.211.1-2010 

Îì-À-Ä 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

SA6,SA7 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 2 SEZ 

SA1...SA5 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 5 SEZ 

S10_JVD_0303561X_C1/102 

SAC1,SAC2 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 2 SEZ 

B4/80 

S10_JVD_0203556X_C1/102 

SAC5 B4/80 

SAC3... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 3 SEZ 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SAC6,SAC7 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 2 SEZ 

S10_JD_0303549X_C6/02 

NEF22-WPcz 

SR1...SR6 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ ñâåòîäèîäíûé , =220Â 6 PROMET 

VD1...VD3 Êëåììíûé ìîäóëü ñî âñòðîåííûì äèîäîì, íàïðàâëåíèå 3 Phoenix Contact 

SRG1... Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ , æåëòûé, =220Â. NEF22-WUg 10 PROMET 

SRG10

òîêà "ñëåâà-íàïðàâî" UT_2.5-MTD-DIO/L-R 3064137. 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

RC-ìîäóëü 99.02.0.230.09 6 Finder 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ URTK/SP 0311126. 64 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 70 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 193 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 12 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 75 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 5 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 3 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 3-5 3030174. 1 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 39 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 2 Phoenix Contact 

Ðàçúåì ãíåçäîâîé ñ ìåòàëëè÷åñêîé êëèïñîé êîäû 94.04 6 Finder 

Ïåðåìû÷êà íà 4 êëåììû, FBI 4-8 0200046. 16 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 31 Rittal 

è 094.71 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 18 Rittal 























Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

Ïîç. îáîçí.

HLG1...

HLR6

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, çåëåíàÿ, =220Â. L22Dz 6 PROMET 

HLG6

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

HLR1... Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, êðàñíàÿ, =220Â. L22Dc 6 PROMET 

25-7504.214-2011 

PQ1,PQ2 Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 2 ÎÎÎ 

ÙÓÏ120Ó-ÒÏ(B),Áë-Ê-20-30C-6R ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 

25-7504.211.1-2010 

PWA1... Èçìåðèòåëü  6 ÎÀÎ «Ýëåêòðîïðèáîð» 

PWA6 ÙÌ120-6000/100-2500/5-220ÂÓ-õ-RÅ-4Ï-Ê ÒÓ 

SA1...SA6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 6 SEZ 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

SA7,SA8 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 2 SEZ 

S10_JVD_0203556X_C1/102 

S10_JVD_0303561X_C1/102 

SAC1... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 3 SEZ 

SAC3 B4/80 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SAC4... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 3

SAC7,SAC8 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 2 SEZ 

S10_JD_0303549X_C6/02 

SEZ 

SAC6 B4/80 

SR1...SR8 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ ñâåòîäèîäíûé , =220Â 8 PROMET 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SRG1... Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ , æåëòûé, =220Â. NEF22-WUg 14 PROMET 

SRG14

NEF22-WPcz 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 108 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 223 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 24 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 8 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 6 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 6 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 8 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 36 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 18 Rittal 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 31 Rittal 

















Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

Ïîç. îáîçí.

HLG1...

HLR6

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, çåëåíàÿ, =220Â. L22Dz 6 PROMET 

HLG6

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

HLR1... Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, êðàñíàÿ, =220Â. L22Dc 6 PROMET 

25-7504.214-2011 

PQ1,PQ2 Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 2 ÎÎÎ 

ÙÓÏ120Ó-ÒÏ(B),Áë-Ê-20-30C-6R ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 

25-7504.211.1-2010 

PWA1... Èçìåðèòåëü  6 ÎÀÎ «Ýëåêòðîïðèáîð» 

PWA6 ÙÌ120-6000/100-2500/5-220ÂÓ-õ-RÅ-4Ï-Ê ÒÓ 

SA1...SA6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 6 SEZ 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

SA7,SA8 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 2 SEZ 

S10_JVD_0203556X_C1/102 

S10_JVD_0303561X_C1/102 

SAC1... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 3 SEZ 

SAC3 B4/80 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SAC4... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 3

SAC7,SAC8 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 2 SEZ 

S10_JD_0303549X_C6/02 

SEZ 

SAC6 B4/80 

SR1...SR6 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ ñâåòîäèîäíûé , =220Â 6 PROMET 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SRG1... Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ , æåëòûé, =220Â. NEF22-WUg 10 PROMET 

SRG10

NEF22-WPcz 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 108 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 214 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 24 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 8 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 6 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 6 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 1 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 36 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 31 Rittal 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 7 Phoenix Contact 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 18 Rittal 

















Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

Ïîç. îáîçí.

HLG1...

HLR5

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, çåëåíàÿ, =220Â. L22Dz 5 PROMET 

HLG5

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

HLR1... Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, êðàñíàÿ, =220Â. L22Dc 5 PROMET 

25-7504.214-2011 

PQ1 Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 1 ÎÎÎ 

ÙÓÏ120Ó-ÒÏ(B),Áë-Ê-20-30C-6R ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 

25-7504.211.1-2010 

PWA1... Èçìåðèòåëü  5 ÎÀÎ «Ýëåêòðîïðèáîð» 

PWA5 ÙÌ120-6000/100-2500/5-220ÂÓ-õ-RÅ-4Ï-Ê ÒÓ 

SA1...SA5 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 5 SEZ 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

SA6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 1 SEZ 

S10_JVD_0203556X_C1/102 

S10_JVD_0303561X_C1/102 

SAC1... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 5 SEZ 

SAC5 B4/80 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SAC6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 1 SEZ 

S10_JD_0303549X_C6/02 

SR1...SR7 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ ñâåòîäèîäíûé , =220Â 7 PROMET 

NEF22-WPcz 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SRG11

SRG1... Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ , æåëòûé, =220Â. NEF22-WUg 11 PROMET 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 90 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 187 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 20 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 8 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 5 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 29 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 29 Rittal 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 2 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 17 Rittal 















Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

EL Êîìïàêòíûé ñâåòèëüíèê, 8 Âò, 230 Â, 50 Ãö 1 ÇÀÎ 

Ïîç. îáîçí.

HLG1...

HLR5

Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, çåëåíàÿ, =220Â. L22Dz 5 PROMET 

HLG5

ÑÏ-52ÁÒ30À50Å220 "Ïðîòîí-Èìïóëüñ" 

HLR1... Ëàìïà ñèãíàëüíàÿ, êðàñíàÿ, =220Â. L22Dc 5 PROMET 

25-7504.214-2011 

PQ1 Óêàçàòåëü ïîëîæåíèÿ ÐÏÍ ñèëîâîãî òðàíñôîðìàòîðà 1 ÎÎÎ 

ÙÓÏ120Ó-ÒÏ(B),Áë-Ê-20-30C-6R ÒÓ ""Ýëåêòðîïðèáîð" 

25-7504.211.1-2010 

PWA1... Èçìåðèòåëü  5 ÎÀÎ «Ýëåêòðîïðèáîð» 

PWA5 ÙÌ120-6000/100-2500/5-220ÂÓ-õ-RÅ-4Ï-Ê ÒÓ 

SA1...SA5 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 5 SEZ 

R Ðåçèñòîð ñîãëàñóþùèé, 120 Îì Ñ2-33Í-0,5Âò-120 1 "Vitrohm" 

Îì-À-Ä 

SA6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À 1 SEZ 

S10_JVD_0203556X_C1/102 

S10_JVD_0303561X_C1/102 

SAC1... Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A S10 JD 0302550X 3 SEZ 

SAC3 B4/80 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

SAC4,SAC5 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10À S10 JD 0202547X 2

SAC6 Ïåðåêëþ÷àòåëü ïàêåòíûé, Ií=10A 1 SEZ 

S10_JD_0303549X_C6/02 

SEZ 

B4/80 

SR1...SR7 Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ ñâåòîäèîäíûé , =220Â 7 PROMET 

SQ Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü 59-251 012 1 PROMET 

SRG1... Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ , æåëòûé, =220Â. NEF22-WUg 11 PROMET 

SRG11

NEF22-WPcz 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UK 6-T - 3072803 90 Phoenix Contact 

Êëåììà ïðîõîäíàÿ, ñåðàÿ UT 2.5 3044076 182 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 2-8 3075842. 20 Phoenix Contact 

Êëåììà ñ ðàçìûêàòåëåì, ñåðàÿ UT 2.5-ÌÒ, êîä 3046362. 8 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 4-8 3075844. 5 Phoenix Contact 

Êîììóòàöèîííàÿ ïåðåìû÷êà SB 6-T 3-8 3075843. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 4 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 4-5 3030187. 5 Phoenix Contact 

Ïåðåìû÷êà  íà 2 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 2-5 3030161. 29 Phoenix Contact 

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 29 Rittal 

Ïåðåìû÷êà  íà 5 êëåììû, ñå÷. 2,5 ìì2 FBS 5-5 3030190. 2 Phoenix Contact 



Ïîç. îáîçí. Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

ÝÌÑ_çàæèì 2388.20 17 Rittal 
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Приложение В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие виды щитов РШ для схем КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ – 3H, 4H, 5H, 5AH, 9 
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Приложение Г. Таблица применимости типовых релейных шкафов производства ООО «НТЦ «Механотроника» для КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ 
    
 
 

 
 
Общие виды фасадов щитов РШ рассматриваемых главных схем КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10) кВ приведены в приложении В. 
Карты заказа релейных шкафов приведены в приложении Д. 
 
 
 
 
 

Наименование присоединения 
или функции 

Номер главной электрической схемы КТП СЭЩ Б(М) - 35/6(10)  кВ 
35-3Н 35-4Н 35-5Н 35-5АН 35-9 

Односторонний Двухсторонний Односторонний Двухсторонний Односторонний Двухсторонний Односторонний Двухсторонний Односторонний Двухсторонний 

Линия 35 кВ - - - - 
ШЗЛ-МТ-057-152 

ДИВГ.424327.057-27 
ШЗЛ-МТ-057-252 

ДИВГ.424327.057-28 
ШЗЛ-МТ-057-152 

ДИВГ.424327.057-25 
ШЗЛ-МТ-057-252 

ДИВГ.424327.057-26 
ШЗЛ-МТ-057-152 

ДИВГ.424327.057-27 
ШЗЛ-МТ-057-252 

ДИВГ.424327.057-28 

СВ 35 кВ - - - - 
ШСВ-МТ-058-152 

ДИВГ.424327.058-24 
ШСВ-МТ-058-252 

ДИВГ.424327.058-25 
ШСВ-МТ-058-152 

ДИВГ.424327.058-24 
ШСВ-МТ-058-252 

ДИВГ.424327.058-25 
ШСВ-МТ-058-152 

ДИВГ.424327.058-24 
ШСВ-МТ-058-252 

ДИВГ.424327.058-25 

Шины 35кВ - - - - - - - - 
ШЗО-МТ-060-152 

ДИВГ.424327.060-05 
ШЗО-МТ-060-52 

ДИВГ.424327.060-05 

Двухобмоточный силовой 
трансформатор 

ШЗТ-МТ-051-152 
ДИВГ.424327.051-75 

ШЗТ-МТ-051-252 
ДИВГ.424327.051-76 

ШЗТ-МТ-051-152 
ДИВГ.424327.051-75 

ШЗТ-МТ-051-252 
ДИВГ.424327.051-76 

ШЗТ-МТ-051-152 
ДИВГ.424327.051-77 

ШЗТ-МТ-051-252 
ДИВГ.424327.051-78 

ШЗТ-МТ-051-152 
ДИВГ.424327.051-75 

ШЗТ-МТ-051-252 
ДИВГ.424327.051-76 

ШЗТ-МТ-051-152 
ДИВГ.424327.051-75 

ШЗТ-МТ-051-252 
ДИВГ.424327.051-76 

Автоматическое 
регулирования напряжения 

под нагрузкой 

ШАРНТ-МТ-054-152 
ДИВГ.424327.054-13 

ШАРНТ-МТ-054-252 
ДИВГ.424327.054-14 

ШАРНТ-МТ-054-152 
ДИВГ.424327.054-15 

ШАРНТ-МТ-054-252 
ДИВГ.424327.054-16 

ШАРНТ-МТ-054-152 
ДИВГ.424327.054-15 

ШАРНТ-МТ-054-252 
ДИВГ.424327.054-16 

ШАРНТ-МТ-054-152 
ДИВГ.424327.054-15 

ШАРНТ-МТ-054-252 
ДИВГ.424327.054-16 

ШАРНТ-МТ-054-152 
ДИВГ.424327.054-15 

ШАРНТ-МТ-054-252 
ДИВГ.424327.054-16 

Центральная сигнализация 
ШСИ-МТ-014-102 
ДИВГ.424327.014-98 

ШСИ-МТ-014-202 
ДИВГ.424327.014-99 

ШСИ-МТ-014-102 
ДИВГ.424327.014-98 

ШСИ-МТ-014-202 
ДИВГ.424327.014-99 

ШСИ-МТ-014-102 
ДИВГ.424327.014-98 

ШСИ-МТ-014-202 
ДИВГ.424327.014-99 

ШСИ-МТ-014-102 
ДИВГ.424327.014-98 

ШСИ-МТ-014-202 
ДИВГ.424327.014-99 

ШСИ-МТ-014-102 
ДИВГ.424327.014-98 

ШСИ-МТ-014-202 
ДИВГ.424327.014-99 

Шкаф управления 
ШУ-МТ-43 

ДИВГ.Э-5004-43 
- 

ШУ-МТ-44 
ДИВГ.Э-5004-44 

- 
ШУ-МТ-45 

ДИВГ.Э-5004-45 
- 

ШУ-МТ-46 
ДИВГ.Э-5004-46 

- 

ШУ-МТ-47 
ДИВГ.Э-5004-47 

ШУ-МТ-48 
ДИВГ.Э-5004-48 

- 
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Приложение Д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карты заказа типовых релейных шкафов производства ООО «НТЦ «Механотроника» 



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-КСЗ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - ______________________

Полное наименование: ШЗЛ-МТ-057-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.057________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Объект установки шкафа: 

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

(организация, объект)

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.057-25

на шкаф защиты линий ШЗЛ-МТ-057-152

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-КСЗ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-КСЗ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5АН

Полное наименование: ШЗЛ-МТ-057-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.057________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-КСЗ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.057-26

на шкаф защиты линий ШЗЛ-МТ-057-252

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-КСЗ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5Н, 35-9

Полное наименование: ШЗЛ-МТ-057-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.057________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Объект установки шкафа: 

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

(организация, объект)

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.057-27

на шкаф защиты линий ШЗЛ-МТ-057-152

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-КСЗ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-КСЗ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5Н, 35-9

Полное наименование: ШЗЛ-МТ-057-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.057________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-КСЗ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.057-28

на шкаф защиты линий ШЗЛ-МТ-057-252

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

    - защита линии 35кВ и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5H, 35-5АН, 35-9

Полное наименование: ШСВ-МТ-058-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.058________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

 двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Ноутбук:

(наименование предприятия)

шеф-надзор 
при ПНР

    - защита и АУВ СВ 35кВ

ПТК РЗА:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-КСЗ:

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

Объект установки шкафа: 

ДИВГ.424327.058-24

на шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШСВ-МТ-058-152

Дополнительные требования: 

Приложения: 

(организация, объект)

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5H, 35-5АН, 35-9

Полное наименование: ШСВ-МТ-058-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.058________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

 двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Ноутбук:

(наименование предприятия)

шеф-надзор 
при ПНР

    - защита и АУВ СВ 35кВ

ПТК РЗА:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-КСЗ:

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

Объект установки шкафа: 

ДИВГ.424327.058-25

на шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШСВ-МТ-058-252

Дополнительные требования: 

Приложения: 

(организация, объект)

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

Устройства РЗА:

БМРЗ-ДЗО (1 шт.):

БМРЗ-ДЗО (2 шт.):

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет

 RS-485  ВОЛС

 снизу  сверху   ( )

Расположение блоков защиты: Внутри шкафа* За смотровым окном За стеклянной дверью

* - пульты управления БМРЗ вынесены на дверь

600 (типовая) 400

типовые особые   ( )

Нет Да

Нет Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-9

Полное наименование: ШЗО-МТ-060______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.060________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

(организация, объект)

Заказчик: 

 - защита ошиновки 35-220 кВ

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.060-05

на шкаф защиты ошиновки ШЗО-МТ-060-152

Объект установки шкафа: 

Глубина шкафа, мм: 800

 - защита ошиновки 35-220 кВ

(количество и диаметр кабелей)

Напряжение питания: 

Ввод контрольных кабелей: 

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

 шеф-надзор
при ПНР

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

Наличие автоматов: Да (согласно приложению)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа: (согласно документу )

Обслуживание шкафа:  одностороннее

Промышленный

Переходник Com-USB: 

Интерфейс связи с АСУ: 

 двухстороннее

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук: 



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

Устройства РЗА:

БМРЗ-ДЗО (1 шт.):

БМРЗ-ДЗО (2 шт.):

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет

 RS-485  ВОЛС

 снизу  сверху   ( )

Расположение блоков защиты: Внутри шкафа* За смотровым окном За стеклянной дверью

* - пульты управления БМРЗ вынесены на дверь

600 (типовая) 400

типовые особые   ( )

Нет Да

Нет Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-9

Полное наименование: ШЗО-МТ-060______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.060________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

(организация, объект)

Заказчик: 

 - защита ошиновки 35-220 кВ

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.060-06

на шкаф защиты ошиновки ШЗО-МТ-060-252

Объект установки шкафа: 

Глубина шкафа, мм: 800

 - защита ошиновки 35-220 кВ

(количество и диаметр кабелей)

Напряжение питания: 

Ввод контрольных кабелей: 

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

 шеф-надзор
при ПНР

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

Наличие автоматов: Да (согласно приложению)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа: (согласно документу )

Обслуживание шкафа:  одностороннее

Промышленный

Переходник Com-USB: 

Интерфейс связи с АСУ: 

 двухстороннее

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук: 



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-153-УЗТ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-3H, 35-4H, 35-5AH, 35-9

Полное наименование: ШЗТ-МТ-051-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.051________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-153-УЗТ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.051-75

на шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЗТ-МТ-051-152

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

    - основные защиты трансформатора

    - резервные защиты трансформатора и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-153-УЗТ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-3H, 35-4H, 35-5AH, 35-9

Полное наименование: ШЗТ-МТ-051-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.051________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-153-УЗТ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.051-76

на шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЗТ-МТ-051-252

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

    - основные защиты трансформатора

    - резервные защиты трансформатора и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-153-УЗТ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5H

Полное наименование: ШЗТ-МТ-051-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.051________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-153-УЗТ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.051-77

на шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЗТ-МТ-051-152

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

    - основные защиты трансформатора

    - резервные защиты трансформатора и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-153-УЗТ:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

  ≤ 3,5 А Другое (_______________)

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-5H

Полное наименование: ШЗТ-МТ-051-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.051________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-153-УЗТ:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Номинальный ток 
электромагнитов управления:

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.424327.051-78

на шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЗТ-МТ-051-252

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

    - основные защиты трансформатора

    - резервные защиты трансформатора и автоматика у правления присоединением

ПТК РЗА:

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-ЦРН:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-3H

Полное наименование: ШАРНТ-МТ-054-____________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.054________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

на шкаф регулирования напряжения силогового трансформатора под нагрузкой
ШАРНТ-МТ-054-152

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-ЦРН:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Объект установки шкафа: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

(организация, объект)

ДИВГ.424327.054-13

    - АРНТ

    - АРНТ

ПТК РЗА:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-ЦРН:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-3H

Полное наименование: ШАРНТ-МТ-054-____________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.054________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-ЦРН:

Наличие автоматов:

    - АРНТ

    - АРНТ

ПТК РЗА:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Объект установки шкафа: 
(организация, объект)

ДИВГ.424327.054-14

на шкаф регулирования напряжения силогового трансформатора под нагрузкой
ШАРНТ-МТ-054-252



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-ЦРН:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-4H, 35-5Н, 35-5АН, 35-9

Полное наименование: ШАРНТ-МТ-054-____________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.054________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

на шкаф регулирования напряжения силогового трансформатора под нагрузкой
ШАРНТ-МТ-054-152

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-ЦРН:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Объект установки шкафа: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

(организация, объект)

ДИВГ.424327.054-15

    - АРНТ

    - АРНТ

ПТК РЗА:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

БМРЗ-152-ЦРН:

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Дополнительная информация: 1) Номер типовой схемы РУ 35кВ проектируемой ПС - _35-4H, 35-5Н, 35-5АН, 35-9

Полное наименование: ШАРНТ-МТ-054-____________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.054________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Устройства РЗА:   

БМРЗ-152-ЦРН:

Наличие автоматов:

    - АРНТ

    - АРНТ

ПТК РЗА:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Объект установки шкафа: 
(организация, объект)

ДИВГ.424327.054-16

на шкаф регулирования напряжения силогового трансформатора под нагрузкой
ШАРНТ-МТ-054-252



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

3 4 Дру гое ( ________ )
значение

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Полное наименование: ШСИ-МТ-014-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.014________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

ДИВГ.424327.014-98

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Входные сигналы:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Заказчик: 

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ШСИ-МТ-014-102
на шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

38 дискретных входа, 6 каналов импульсной сигнализации

76 дискретных входа, 12 каналов импульсной сигнализации

ПТК РЗА:

сигнализации:
Число участков

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Переходник Com-USB:

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

(количество и диаметр кабелей)

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

____ шт.

3 4 Дру гое ( ________ )
значение

= 220В  ~ 220В  = 110В

Нет Да (согласно приложению)

 RS-485 (базовый) Ethernet 10/100 Base FX Ethernet 10/100 Base TX

Нет Да

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600

800 600 (типовая) 400

типовые особые   ( )
(согласно документу )

нет Да

нет Промышленный Обычное исполнение

 нет  шеф-надзор за монтажом

Полное наименование: ШСИ-МТ-014-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.424327.014________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

 двухстороннее

Глубина, мм:

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:

Ширина, мм:

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Ноутбук:

(наименование предприятия)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

(должность) (подпись)

ПТК РЗА:

сигнализации:
Число участков

Наличие работ: 

Требования к оперативным 
надписям на двери шкафа:

Обслуживание шкафа:

шеф-надзор 
при ПНР

Дополнительные требования: 

Приложения: 

(организация, объект)

Объект установки шкафа: 

38 дискретных входа, 6 каналов импульсной сигнализации

76 дискретных входа, 12 каналов импульсной сигнализации

Переходник Com-USB:

(количество и диаметр кабелей)

 одностороннее

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ШСИ-МТ-014-202
на шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации

ДИВГ.424327.014-99

Ввод контрольных кабелей: 

Интерфейс связи с АСУ: 

Входные сигналы:

Наличие автоматов:

Напряжение питания: 

Заказчик: 



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

______

Номер главной схемы ПС:

= 220В  ~ 220В  = 110В

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

( )

( )

 нет  шеф-надзор за монтажом шеф-надзор при ПНР

Полное наименование: ШУ-МТ-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.Э-________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.Э-5004-43

на шкаф управления ШУ-МТ-43

Объект установки шкафа: 

Оперативное питание: 

Ввод контрольных кабелей: 

Заказчик: 

(организация, объект)

35-3Н

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

Дополнительные требования: 

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Приложения: 

Мнемосхема 
(согласно документа)

Эл. схема шкафа:
(согласно документа)

Ширина, мм:

Глубина, мм:

(количество и диаметр кабелей)

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двустороннее

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

______

Номер главной схемы ПС:

= 220В  ~ 220В  = 110В

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

( )

( )

 нет  шеф-надзор за монтажом шеф-надзор при ПНР

Полное наименование: ШУ-МТ-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.Э-________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.Э-5004-44

на шкаф управления ШУ-МТ-44

Объект установки шкафа: 

Оперативное питание: 

Ввод контрольных кабелей: 

Заказчик: 

(организация, объект)

35-4Н

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

Дополнительные требования: 

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Приложения: 

Мнемосхема 
(согласно документа)

Эл. схема шкафа:
(согласно документа)

Ширина, мм:

Глубина, мм:

(количество и диаметр кабелей)

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двустороннее

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

______

Номер главной схемы ПС:

= 220В  ~ 220В  = 110В

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

( )

( )

 нет  шеф-надзор за монтажом шеф-надзор при ПНР

Полное наименование: ШУ-МТ-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.Э-________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.Э-5004-45

на шкаф управления ШУ-МТ-45

Объект установки шкафа: 

Оперативное питание: 

Ввод контрольных кабелей: 

Заказчик: 

(организация, объект)

35-5Н

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

Дополнительные требования: 

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Приложения: 

Мнемосхема 
(согласно документа)

Эл. схема шкафа:
(согласно документа)

Ширина, мм:

Глубина, мм:

(количество и диаметр кабелей)

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двустороннее

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

______

Номер главной схемы ПС:

= 220В  ~ 220В  = 110В

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

( )

( )

 нет  шеф-надзор за монтажом шеф-надзор при ПНР

Полное наименование: ШУ-МТ-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.Э-________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.Э-5004-46

на шкаф управления ШУ-МТ-46

Объект установки шкафа: 

Оперативное питание: 

Ввод контрольных кабелей: 

Заказчик: 

(организация, объект)

35-5АН

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

Дополнительные требования: 

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Приложения: 

Мнемосхема 
(согласно документа)

Эл. схема шкафа:
(согласно документа)

Ширина, мм:

Глубина, мм:

(количество и диаметр кабелей)

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двустороннее

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

______

Номер главной схемы ПС:

= 220В  ~ 220В  = 110В

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

( )

( )

 нет  шеф-надзор за монтажом шеф-надзор при ПНР

Полное наименование: ШУ-МТ-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.Э-________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.Э-5004-47

на шкаф управления ШУ-МТ-47

Объект установки шкафа: 

Оперативное питание: 

Ввод контрольных кабелей: 

Заказчик: 

(организация, объект)

35-9 (1 сш)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

Дополнительные требования: 

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Приложения: 

Мнемосхема 
(согласно документа)

Эл. схема шкафа:
(согласно документа)

Ширина, мм:

Глубина, мм:

(количество и диаметр кабелей)

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двустороннее

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:



Договор №____________________

Счёт №_______________________

ТКП №________________________

______

Номер главной схемы ПС:

= 220В  ~ 220В  = 110В

 снизу  сверху   ( )

2200 (типовая) 1900

800 (типовая) 600 400

800 600 (типовая) 400

( )

( )

 нет  шеф-надзор за монтажом шеф-надзор при ПНР

Полное наименование: ШУ-МТ-______________

Шкаф: типовой/типовой с изменениями/нетиповой

ДИВГ.Э-________

Дата

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
от Заказчика ___________________________________ от ООО "НТЦ "Механотроника"

Генеральный конструктор                         Гондуров С.А.

"____" _______ 20__ г. "____" _______ 20__ г.

Количество шкафов: 

КАРТА ЗАКАЗА

ДИВГ.Э-5004-48

на шкаф управления ШУ-МТ-48

Объект установки шкафа: 

Оперативное питание: 

Ввод контрольных кабелей: 

Заказчик: 

(организация, объект)

35-9 (2 сш)

Сотрудник КБ_______________   ________      _______

Сотрудник ПО_______________   ________     _______

Наличие работ: 

ОТМЕТКИ ООО "НТЦ "Механотроника"

Дополнительные требования: 

(наименование предприятия)

(должность) (подпись)

                Место подписи

(должность)(расшифровка) (подпись) (расшифровка)

Приложения: 

Мнемосхема 
(согласно документа)

Эл. схема шкафа:
(согласно документа)

Ширина, мм:

Глубина, мм:

(количество и диаметр кабелей)

Обслуживание шкафа:  одностороннее  двустороннее

Габариты шкафа:

Высота (с учетом цоколя), мм:
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